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PISOS

PISO CERÂMICO retangular de 50x50 cm, PEI V, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e

sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm. REJUNTE das juntas de preenchimento

com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica

do piso.

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO  20 X20cm tipo esmaltado, Juntas de assentamento de 3mm.

REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da
mesma cor e tonalidade que a peça assentada.  Altura 1,80m.

FORRO

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, espessura mínima de 12mm, cor banco, com acabamento do mesmo material,

 fixados em perfis metálicos/ ou madeira a estrutura de cobertura.

PISO INDUSTRIAL de alta resistência  espessura de 8mm na cor cinza

PAREDE REBOCADA, emassada e pintada com tinta látex PVA cor branco gelo , 2 demãos, sobre reboco

 com emassamento acrílico.

3 DIVOSÓRIA DE ALUMÍNIO

2

1

2

1

ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS

PISO CERÂMICO retangular de 60x60 cm, PEI V, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e

sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm. REJUNTE das juntas de preenchimento

com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica

do piso.

3

4

1

PISO CIMENTADO ( CALÇADA)

QUADRO DE ESQUADRIAS

MOLDURA A1: 584 x 841mm

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS
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* Pavimento térreo: 1010,86 m²
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OBSERVAÇÕES LEGENDAS

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATUALIZAÇÕES

___/___/___     _______________________

ASSINATURA

___/___/___     _______________________

ASSINATURA

___/___/___     _______________________

ASSINATURA
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PISOS

PISO CERÂMICO retangular de 50x50 cm, PEI V, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e

sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm. REJUNTE das juntas de preenchimento

com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica

do piso.

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO  20 X20cm tipo esmaltado, Juntas de assentamento de 3mm.

REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da
mesma cor e tonalidade que a peça assentada.  Altura 1,80m.

FORRO

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, espessura mínima de 12mm, cor banco, com acabamento do mesmo material,

 fixados em perfis metálicos/ ou madeira a estrutura de cobertura.

PISO INDUSTRIAL de alta resistência  espessura de 8mm na cor cinza

PAREDE REBOCADA, emassada e pintada com tinta látex PVA cor branco gelo , 2 demãos, sobre reboco

 com emassamento acrílico.

3 DIVOSÓRIA EM GRANITO 2CM TIPO ANDORINHA

2

1

2

1

ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS

PISO CERÂMICO retangular de 60x60 cm, PEI V, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e

sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm. REJUNTE das juntas de preenchimento

com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica

do piso.

3

4

1

PISO CIMENTADO

QUADRO DE ESQUADRIAS

MOLDURA A1: 584 x 841mm

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

LEGENDAS
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A=4.32 m²

P=8.40 m

A=11.10 m²

P=13.40 m

PÁTIO DE ESPERA

HALL DE BNHS

1P-16 A

#2,5

DIAGRAMA UNIFILAR - QDT-T

40 A

QDT-T

#10

1P-16 A

#2,5

RESERVA

DPS

275 V - 20 KA

(4.376 W)

1P-16 A

1P-16 A

#2,5

#2,5

QDT-T - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TERMINAL TÉRREO

Q
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D
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D
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C
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R

G
A

CIRC.  Nº

TOMADAS (VA)

TOTAL (W)

F.P

TOTAL (VA) TENSÃO (V)

Nº  FASES

IN (A)

F.S.

IP (A) PROTEÇÃO (A) CABO (mm²)

FASES (W)

DESCRIÇÃO

FLUORESCENTE

2x32 2x20 20 100 300 600 A B

C1
15 960 0,92 1043 127 1 8,22 0,80 10,27 1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5
960

ILUM. PÁTIO DE ESPERA.

C2 17 1088 0,92 1183 127 1 9,31 0,80 11,64 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 1088

ILUM. PÁTIO DE ESPERA.

C3 7 4 10 808 0,92 878 127 1 6,92 0,80 8,64 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 808 ILUM. HALL DE BNHS + WC'S MASC. E FEM. +

DML.

C4 18 1152 0,92 1252 127 1 9,86 0,80 12,32 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 1152 ILUM. PLATAFORMA.

C5
4 368 0,92 400 127 1 3,15 0,80 3,94 1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5
368

TOMADA DE USO GERAL.

R
RESERVA.

R
RESERVA.

R RESERVA.

TOTAL 57 4 10 4 0 0 4376 0,92 4757 220 2 21,62 0,85 25,44 2P-40 2#10(10)+T.10 1KV 2136 2240 ALIMENTADOR VEM DO MEDIDOR
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QDT-S - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TERMINAL SUPERIOR

Q
U

A
D

R
O

 
D

E
 
C

A
R

G
A

CIRC.  Nº

TOMADAS (VA)

TOTAL (W)

F.P

TOTAL (VA) TENSÃO (V)

Nº  FASES

IN (A)

F.S.

IP (A) PROTEÇÃO (A) CABO (mm²)

FASES (W)

DESCRIÇÃO

FLUORESCENTE

2x32 2x20 20 100 300 600 A B

C1
12 768 0,92 835 127 1 6,57 0,80 8,22 1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5
768

ILUMINAÇÃO.

C2
18 1 1172 0,92 1274 127 1 10,03 0,80 12,54 1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5
1172

ILUMINAÇÃO.

C3 7 4 10 808 0,92 878 127 1 6,92 0,80 8,64 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 808

ILUMINAÇÃO.

C4 13 832 0,92 904 127 1 7,12 0,80 8,90 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 832

ILUMINAÇÃO.

C5
13 832 0,92 904 127 1 7,12 0,80 8,90 1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5
832

ILUMINAÇÃO.

C6 2 1104 0,92 1200 127 1 9,45 0,80 11,81 1P-20 #2,5(2,5)+T.2,5 1104
TOMADAS DE USO ESPECIFICO.

C7
2 1104 0,92 1200 127 1 9,45 0,80 11,81 1P-20

#2,5(2,5)+T.2,5
1104

TOMADAS DE USO ESPECIFICO.

R
RESERVA.

R RESERVA.

R RESERVA.

TOTAL 63 4 11 0 0 4 6620 0,92 7196 220 2 32,71 0,85 38,48 2P-40 2#10(10)+T.10 1KV 3512 3108 ALIMENTADOR VEM DO MEDIDOR

1P-16 A

#2,5

DIAGRAMA UNIFILAR - QDT-S

40 A

QDT-S

#10

1P-16 A

#2,5

RESERVA

DPS

275 V - 20 KA

(6.620 W)

1P-16 A

1P-16 A

#2,5

#2,5

RESERVA

RESERVA

#2,5

1P-16 A

#2,5

1P-20 A

#2,5

1P-20 A
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

PROJETO ARQUITETÔNICO
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TÉSSIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA

CAU Nº A43079 - 0

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: TÉSSIA RAFAELLA

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:NOVEMBRO | 2017

1.     Área Útil Total: xxxxx m² 

* Pavimento térreo: xxx m²

* Pavmento superior: xxx m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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RESUMO DE CARGA

S1S2

S1S2

O

I

off

on

A B C N A B C

S2 S1

LINHA/LINEA/LINE CARGA/LOAD

O

M

RTS

R

OAD

DET. - ATERRAMENTO
SEM ESCALA DET. - MURETA

SEM ESCALA

DET. - MALHA DE TERRA
SEM ESCALA

DET. - VISTA DO TOPO
SEM ESCALA

DET. - CAIXA DE MEDIÇÃO
SEM ESCALA

DET. - POSTE DERIVAÇÃO
SEM ESCALA

DET. - POSTE CONSUMIDOR - VISTA LATERAL
SEM ESCALA

DET. - POSTE CONSUMIDOR - VISTA TRASEIRA
SEM ESCALA
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PROJETO DE INSTLAÇÕES ELÉTRICAS
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TÉSSIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA

CAU Nº A43079 - 0

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.:

SHOPPING POPULAR

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:MARÇO | 2018

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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24 x Padrões 2P-40A

2P-40A

QDT

2P-40A

LOJA 01

T

DET. - CENTRO DE MEDIÇÃO - CM1
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

DET. - CENTRO DE MEDIÇÃO - CM2
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

DET. - CENTRO DE MEDIÇÃO - CM3
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

12 x Padrões 2P-40A
25 x Padrões 2P-40A

CANALETA COM TAMPA (LACRADA) 200x200mm
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Eletrodutos de Aço zincado

 por imersão a quente (Norma Celpa)

DET. - CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL - CPG
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

CANALETA COM TAMPA (LACRADA) 200x200mm

Ø
3
"

SAÍDA DOS ALIMENTADORES
DOS APARTAMENTOS POR

TRÁS DO CENTRO DE MEDIÇÃO.

VISTA LATERAL DO

CENTRO DE MEDIÇÃO
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TÉSSIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA

CAU Nº A43079 - 0

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.:

SHOPPING POPULAR

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:MARÇO | 2018

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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PLANTA DE COBERTURA - SPDA E ATERRAMENTO

DET. - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DET. - SOLDA DO CABO DE CAPTAÇÃO
SEM ESCALA

DET. - CONEXÃO E SOLDA EM HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DET. - INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA
REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO
SEM ESCALA

DET. - COLAGEM DO TERMOCAPTOR EM TELHA METÁLICA COM
SUPORTE COLÁVEL PIVOTANTE
SEM ESCALA

DET. - FIXAÇÃO DO SUPORTE COLÁVEL PIVOTANTE EM
TELHA METÁLICA
SEM ESCALA

DET. - FIXAÇÃO DO CABO DE CAPITAÇÃO NA
ALVENARIA
SEM ESCALA
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PLANTA DE COBERTURA - SPDA E ATERRAMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA
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CAU Nº A43079 - 0

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.:

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:MARÇO | 2018

1.     Área Útil Total: xxxxx m² 

* Pavimento térreo: xxx m²

* Pavmento superior: xxx m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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ESC.: INDICADA

DES.:
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CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:MARÇO | 2018

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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RESUMO DE CARGA

S1S2

S1S2

O

I

off

on

A B C N A B C

S2 S1

LINHA/LINEA/LINE CARGA/LOAD

O

M

RTS

R

OAD

DET. - ATERRAMENTO
SEM ESCALA DET. - MURETA

SEM ESCALA

DET. - MALHA DE TERRA
SEM ESCALA

DET. - VISTA DO TOPO
SEM ESCALA

DET. - CAIXA DE MEDIÇÃO
SEM ESCALA

DET. - POSTE DERIVAÇÃO
SEM ESCALA

DET. - POSTE CONSUMIDOR - VISTA LATERAL
SEM ESCALA

DET. - POSTE CONSUMIDOR - VISTA TRASEIRA
SEM ESCALA
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1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 
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DES.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
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DATA:MARÇO | 2018

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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PLANTA DE COBERTURA - SPDA E ATERRAMENTO

DET. - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DET. - SOLDA DO CABO DE CAPTAÇÃO
SEM ESCALA

DET. - CONEXÃO E SOLDA EM HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DET. - INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA
REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO

CONSIDERAR FABRICANTE TERMITÉCNICA OU SIMILAR

SEM ESCALA

LEGENDA

/ / /

/ / /

NOTAS

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#50 mm2

ENTERRADO

NO SOLO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

#35 mm2

FIXADO POR

PRESILHA DE

LATÃO

DET. - COLAGEM DO TERMOCAPTOR EM TELHA METÁLICA COM
SUPORTE COLÁVEL PIVOTANTE

SEM ESCALA

DET. - FIXAÇÃO DO SUPORTE COLÁVEL PIVOTANTE EM
TELHA METÁLICA

SEM ESCALA
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 PLANTA DE COBERTURA - SPDA E ATERRAMENTO

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²
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LEGENDA DAS INDICAÇÕES
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ASSINATURA

___/___/___     _______________________

ASSINATURA

___/___/___     _______________________

ASSINATURA

2018

2018

2018

1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²

ÁREAS DO PROJETO:
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EXTINTOR

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

SELO DE

IDENTIFICAÇÃO

SELO DA ABNT

(ALTURA MINIMA)

0
.
2
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SUPORTE DE FERRO

NÍVEL DO PISO

DET. 01 - EXTINTOR

SEM ESCALA
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SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE
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TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA
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SEM ESCALA

DET.03- HIDRANTE DE RECALQUE

VISTA SUPERIOR

ALIMENTAÇÃO

PASSEIO

ALVENARIA

BRITA N° 2

DETALHE EM CORTE

CIMENTO E AREIA

ARGAMASSA 1:3

REVESTIMENTO INTERNO

ALIMENTAÇÃO

DRENO OPCIONAL

LEGENDA:

2

3

1

4

ADAPTADOR Ø63 mm, R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63 mm

TAMPÃO Ø63 mm ENGATE RÁPIDO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63 mm

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CERÂNICA ANTIDERRAPANTE 60 X 60cm -3

LEGENDA DO ACABAMENTO 

PINTURA ACRÍLICA

CERÂMICA 20x20cm-  NA COR BRANCO ATÉ  H=1.80

PISO
1

2

PAREDE
1

2

FORRO MODULAR EM PVC
TETO
1

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 50x50cm-

KORUNDUR

MADEIRA TIPO TABLADO4

MADEIRA TIPO TABLADO5

MOLDURA A1: 584 x 841mm

Carga de Incêndio
ESCALA Date

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA

OBRA :

JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA

PLANTAS BAIXA TÉRREO E ELEVAÇÃO  01

REFERÊNCIA

ABRIL / 2018INDICADA

01/03

Engenheiro Civil

400 mj/m²

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: Av. BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

Area construida

ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

2.076,00 m²

CREA/PA 151466399-6
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PISO

A=968.19 m²
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DET.08 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

* SÃO LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, CADA QUAL POSSUI

* MODELO COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W;

* AUTONOMIA DO SISTEMA: COM 02 LÂMPADAS, SUPERIOR A 02 (DUAS) HORAS.

* FIXAÇÃO: ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS;

* BITOLA DE FIAÇÃO RECOMENDADA: 2,5MM2 PARA REDUZIR PERDA DE TENSÃO

A
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T
.
 
M
Á
X
I
M
A
=
2
.
5
0
m

IE8 DYNACOM - DUAS HORAS

DE AUTONOMIA COM

UMA LÂMPADA DE 8W

NÍVEL DO PISO

CIRCUITO PRÓPRIO, COM RETIFICADOR, INVERSOR E BATERIA;

A
L
T
.
 
M
Á
X
I
M
A
=
2
.
5
0
m

2- ADAPTADOR Ø63mm ROSCA FÊMEA  Ø63x38mm STORZ

3- MANGUEIRA DE NYLON TIPO 2, COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA Ø 1½", COMPRIMENTO 2x15,00m.

DET.02 - CX. DE INCÊNDIO P/ HIDRANTES 

SEM ESCALA

    UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO.

8 - ARMÁRIO PARA MANGUEIRA TIPO DE EMBUTIR, CHAPA DOBRADA, NAS DIMENSÕES INDICADAS ACIMA

(CAIXA FECHADA)

VISTA FRONTAL

(CAIXA ABERTA)

VISTA INTERNA

1- REGISTRO GLOBO ANGULAR TIPO GLOBO 45°, Ø63mm

7- CAIXA DE CHAPA DE FERRO # 18 PINTADA NA COR VERMELHA

6- VISOR DE VIDRO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"

5- CHAVES PARA CONEXÕES STORZ 38mm

4- ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2", JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE 16mm.

NÍVEL DO PISO

9- CHAVE SOTRZ

PISO EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E ANTE-DERRAPANTE;

LARGURA COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE OCUPANTES;

ESTRUTURA, PAREDE E PORTAS RESISTENTES AO FOGO;

ESTANQUEIDADE À FUMAÇA, GASES E CALOR;

- A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm.

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:

TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA 

FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,

TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA

É FEITA PERPENDICULARMENTE Á PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS

TER BOCEL (NARIZ) DE 1,5cm NO MÍNIMO, OU, QUANDO ESTE INEXISTIR, BALANÇO DA QUINA

DO DEGRAU SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR COM ESTE MESMO VALOR MÍNIMO.

EXTENSÃO.

E)

F)

63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm

E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;C)

D)

B)

A)
DEGRAUS COM ALTURA E BASE ERGONOMÉTRICAS;

G)

PISOS E ESPELHOS CONSTANTES EM TODA A ESCADA;

C)

D)

B)

A)

ESCADAS DEVEM CONTER:

h

b

PISO ANTIDERRAPANTE

BOCEL

1,5 cm

63cm < (2h + b) < 64cm

h = altura do espelho

b = largura do degrau

G)  SEREM CONSTRUÍDOS DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.

    LONGO DE SEU COMPRIMENTO.

F)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO 

C)  SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO.

B)  ESTAR SITUADOS ENTRE 80 cm e 92 cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR AO DEGRAU,

D)  TER LARGURA MÁXIMA DE 6,5 cm.

A)  SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA (BILATERAL E CONTÍNUO);

E)  ESTAREM AFASTADOS NO MÍNIMO, 4 cm DA FACE DAS PAREDES OU GUARDA A 

NOTAS :

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

H)  OS CORRIMÕES DEVEM SER CALCULADOS PARA RESISTIREM A UMAS CARGA DE 900N, APLICADA EM 

    QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE, DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS 

    OS SENTIDOS.

LARGURA MÍNIMA = 3,8 cm

LARGURA MÁXIMA = 6,5 cm

BALAUSTRE.

CONCRETO, LONGARINA E 

CONSTRUIDO EM: ALVENARIA, 

MINÍMA = 1.05 m, 

GUARDA CORPO ALTURA 
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AFASTAMENTO MÍNIMO = 4,0 cm

PISO INCOMBUSTIVEL E ANTE-DERRAPANTE

CORRIMÃO

DET. 05 - ESCADA E CORRIMÃO

SEM ESCALA

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

(BILATERAL E CONTÍNUO);

 QUE ESTIVEREM FIXADOS.

DET.08 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DE AUTONOMIA COM HALÓGENOS

ALFA 212/20 ASCAEL - DUAS HORAS

DE 20 WATTS.
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NÍVEL DO PISO

DET.09- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA
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DET. CORRIMÃO

CIMENTADOSEM POLIMENTO

PISO INCOMBUSTIVEL E ANTI-DERRAPANTE

DET. 06 ESCADA E CORRIMÃO

SEM ESCALA

.
9

2

.28

.
1

8

CIMENTADOSEM POLIMENTO

PISO INCOMBUSTIVEL E ANTI-DERRAPANTE

DET. 07 ESCADA E CORRIMÃO

SEM ESCALA

.
9

2

.28

.
1

8

ATENTAR PARA O TIPO DE FIXAÇÃO DOS

AS BUCHAS PARA O CORRIMÃO DEVEM GARANTIR 

A ESTRUTURA DO GUARDA-CORPO DEVE SER RESISTENTE

O SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O PESO DAS PESSOAS;

C)

B)

A)

O MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO;

3mm

40mm

R15

6/24

38 À 65mm

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO 

SEM ESCALA

OS CORRIMÃOS DEVEM SER CALCULADOS PARA RESISTIREM UMA CARGA

SEM ESCALA

DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO DELES, VERTICAQLMENTE  DE

CIMA PARA BAIXO E  HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS.

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO;

MOLDURA A1: 584 x 841mm

Carga de Incêndio
ESCALA Date

PRANCHA

PLANTAS BAIXA SUPERIOR E DETALHES

REFERÊNCIA

INDICADA

02/03

400 mj/m²

Area construida

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA :

JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA

ABRIL / 2018

Engenheiro Civil

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: Av. BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO

2.076,00 m²

CREA/PA 151466399-6



SIGNIFICADO

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA    -   GERAL

(mm)

DIMENSÕES

CÓDIGOS E

SÍMBOLO QUANT.FORMA E COR

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

14

H(126)

(Indicação do Acesso)

13

H(126)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

(Indicação do sentido Esquerda)

12

H(126)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

(Indicação do sentido Direita)

16

H(126)

ESCADA DE EMERGÊNCIA

(Indicação do sentido

de fuga nas escadas)

Símbolo: RETANGULAR

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

(Indicação da saída)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

H(126)

17

19

L(179)

NÚMERO DO PAVIMENTO

(Indicação do pavimento)

(Alarme ou Bomba de incêndio)

L(126)

21

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

Símbolo: QUADRADO

COMANDO MANUAL

INCÊNDIO

DE 

BOMBA 

INCÊNDIO

DE 

ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

L(224)

23

25

L(224)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

Avisador sonoro tipo sirene

Extintor portátil de pó tipo ABC

6,0 Kg - 3A20BC (ver DET.01)

Bomba de Incêndio

Sistema de Hidrante s/

Mangotinho (ver DET.02)

Hidrante de Recalque sem

válvula de retenção (ver DET.03)

Ponto de iluminação de emergência

do tipo autônomo (ver DET.08)

Reserva de Incêndio

Painel de Comando com

Acionamento e Desligamento

Manual da Bomba

PC

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SIMBOLOGIA
DESCRIÇÃO

QUANT.

H(126)

18

(Indicação da saída)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

Ponto de iluminação de

emergência do tipo industrial

(ver DET.09)

Acionamento da Remoto Bomba

DIMENSÕES CONFORME TABELA 1 DA NBR 13434-2:2004.

REFERÊNCIA: ABNT/NBR 13434-1:2004, NBR 13434-2:2004 e NBR 13434-3:2005

26

L(224)

HIDRANTE  DE INCÊNDIO

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

01) O presente projeto de proteção contra incêndio e pânico está de acordo com o que estabelece

o DECRETO 357 de 2007 do Estado do Pará.

02) A execução do presente projeto é de responsabilidade do proprietário cabendo ao profissional

a responsabilidade de autoria.

03) Para instalação dos blocos de iluminação de emergência, em parede ou teto, 2,50m do Piso acabado 

NOTA 06: HIDRANTES - BOMBAS E CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

NOTA 04: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01) Lâmpadas:  *Potência: 2 x 8w (todos os pontos identificados no projeto da edificação - com 

intensidade máxima não superior a 100 cd, afim de evitar ofuscamento);

02) – Necessidade de Iluminamento (item 5.1.1.2 NBR 10.898) ao nível do piso: 

NOTA 03: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

01)  As caixas de Escada devem possuir resistência à 2h de fogo e deverá possuir acabamento liso; 

02)  As escadas devem possuir piso antiderrapante (vedado fita) e incombustível; 

NOTA 02: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 

01) - Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinados a 

fechamento de vãos (portas e paineis divisórias) que fazem parte da rota de saída, devem possuir 

NOTA 01: EXTINTORES 

03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparecerão em todo o seu contorno com placas 

situadas a altura de 1,80m do piso acabado;

04) Os extintores externos serão protegidos contra intemperies e danos físicos em potencial;

05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas de 

15 cm amarela. 

06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis. 

07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas

03)  Para sinalização de portas de saída de emergência  devem ser localizada a 1,80 do piso, ou 

a 0,30 m abaixo do forro.

02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálicos de piso, a parte inferior deve guardar

distância de 0,10 m do piso acabado.

08) Para instalação de placas de identificação dos extintores portáteis, deverão ser instalados a 

 1,80 m do piso acabado.

01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de 

Manuseio deve estar entre 0,20 m a 1,60 m do piso acabado.

tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 cm, aplicada horizontalmente 

em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1,00 m e 1,40 m do piso 

acabado. Conforme nota 2 do item 5.2.3c da NBR 13434-2.

02) - A rota de fuga será sinalizada com setas indicativas 1,80m do piso acabado, ou acima 

das portas de saída;

 *Tipo: Fluorescente

 *Autonomia: 2 Horas

 *Comutação: Automática – Instantânea 

 *Fluxo luminoso: 700 lumens 

 *Escada: 5 lux

 *Rota de Fuga: 3 lux

 ou obstruído por materiais ou mercadorias;

04)  Os desníveis superiores a 19 cm e inferiores a 48 cm, na rota de fuga, serão dotados de rampa. 

04) Conservar-se-ão visíveis e desobstruídos

05) A iluminação de emergência, será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou

através de bloco autônomo

03) A tubulação exposta de alimentação dos hidrantes deverá ser pintada na cor vermelha (NR-26).

04) Todas as tubulações usadas para a rede de hidrantes não poderão ser de PVC, plástico

ou outro material que não seja de metal.

05) Toda tubulação enterrada deverá ser envelopada com concreto, manta asfaltica.

Assente em base pelo menos 10cm de areia.

09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados. 

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

  Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância permanente

(Controle), dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo sinalização ótica

e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida

05)  Devem atender aos 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações

140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA) e NOME DO FABRICANTE
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PERFIL  DO RES. SUPERIOR

BARRILETES E SISTEMA DA BOMBA

DET-10

ESCALA 1:50
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4.000 LITROS

RTI TOTAL

8.000 LITROS

SEGUE PARA OS HIDRANTES

PC

SCHNEIDER MODELO - BPI -22 R/F 2 1/2"

MOLDURA A1: 584 x 841mm

Carga de Incêndio
ESCALA Date

PRANCHA

ISOMETRICO CORTE A E DETALHES

REFERÊNCIA

INDICADA

03/03

400 mj/m²

Area construida

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
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PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA :

JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA

ABRIL / 2018

Engenheiro Civil

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: Av. BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO

2.076,00 m²

CREA/PA 151466399-6



CORTE A








PLANTA DE COBERTURA

Filtro
Anaeróbio

Fossa
Séptica

Ø100

Ø150

VAI PARA O COLETOR PÚBLICO

i = 1%
OU SUMIDOURO

Ø100Ø100 Ø100

CICICI

CI

Ø100

Ø1
00

Águas Pluviais

LEGENDA

Ø100
ESGOTO

Tubo de Quedas

03

02

PROJETO HIDROSANITÁRIO

C
O
N
T
E
Ú
D
O

O
B

R
A

A
R

Q
U

I
T

E
T

O

P
R
O
P
R
I
E
T
Á
R
I
O
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Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: TÉSSIA RAFAELLA

SHOPPING POPULAR

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

DATA:JANEIRO | 2018
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1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²
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PLANTA

DETALHE DO FILTRO ANAERÓBIO

DETALHE DA FOSSA SÉPTICA

CILÍNDRICA DE CÂMARA ÚNICA

PLANTA

SEÇÃO VERTICAL

SEÇÃO LONGITUDINAL

SIMPLES(CGS)

CAIXA DE GORDURA

ESC. 1/25

Ø 100

Ø100 Ø100

Ø100

CAIXA DE INSPEÇÃO(CI)

ESC. 1/25

10 60 10

20
38

10
VA
RI
ÁV
EL

68

TAMPA EM CONCRETO

FUNDO EM
CONCRETO

REVESTIMENTO INTERNO COM
ARG. CIMENTO/AREIA (3:1)

ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO
ASSENTADO C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO/AREIA (3:1)

REVESTIMENTO INTERNO COM
ARG. CIMENTO/AREIA (3:1)

ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO
ASSENTADO C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO/AREIA (3:1)

1c
m

Ø100
Ø 100

TAMPA EM CONCRETO

FUNDO EM
CONCRETO

Ø100Ø 100

10 60 10

Ø40mm Ø50mm Ø50mm

caixa sifonada c/ saída de 50mm
joelho Ø50mm

Tê 50mm ou de redução 75x50mm

DETALHE DA VENTILAÇÃO
ESCALA: 1/25

Tê 50mm

vem da peça

Ø75mm Ø75mm
Ø40mm

caixa sifonada c/ saída de 75mm

joelho Ø50mm

Tê Ø75x50mm

Ø40mm Ø50mm Ø50mm

caixa sifonada c/ saída de 75mm
joelho Ø50mm

Tê 50mm

DETALHES CAIXA SIFONADA
ESCALA - 1/25
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secplanejamento2017@gmail.com
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DES.: TÉSSIA RAFAELLA

SHOPPING POPULAR
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END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
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DATA:JANEIRO | 2018
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1.     Área Total do Terreno: 1325,88 m² 

* Pavimento Útil 447,80 m²
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DET.08 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

* SÃO LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, CADA QUAL POSSUI

* MODELO COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W;

* AUTONOMIA DO SISTEMA: COM 02 LÂMPADAS, SUPERIOR A 02 (DUAS) HORAS.

* FIXAÇÃO: ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS;

* BITOLA DE FIAÇÃO RECOMENDADA: 2,5MM2 PARA REDUZIR PERDA DE TENSÃO
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IE8 DYNACOM - DUAS HORAS

DE AUTONOMIA COM
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CIRCUITO PRÓPRIO, COM RETIFICADOR, INVERSOR E BATERIA;
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EXTINTOR NO PILAR
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DET. 04 - EXTINTOR

SEM ESCALA

EXTINTOR

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

SELO DE

IDENTIFICAÇÃO

SELO DA ABNT

(ALTURA MINIMA)

0
.
2
0

SUPORTE DE FERRO

NÍVEL DO PISO

DET. 01 - EXTINTOR

SEM ESCALA
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EXTINTOR

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

SELO DE

IDENTIFICAÇÃO

SELO DA ABNT

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

01) O presente projeto de proteção contra incêndio e pânico está de acordo com o que estabelece

o DECRETO 357 de 2007 do Estado do Pará.

02) A execução do presente projeto é de responsabilidade do proprietário cabendo ao profissional

a responsabilidade de autoria.

03) Para instalação dos blocos de iluminação de emergência, em parede ou teto, 2,50m do Piso acabado 

NOTA 04: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01) Lâmpadas:  *Potência: 2 x 8w (todos os pontos identificados no projeto da edificação - com 

intensidade máxima não superior a 100 cd, afim de evitar ofuscamento);

02) – Necessidade de Iluminamento (item 5.1.1.2 NBR 10.898) ao nível do piso: 

NOTA 03: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

01)  As caixas de Escada devem possuir resistência à 2h de fogo e deverá possuir acabamento liso; 

02)  As escadas devem possuir piso antiderrapante (vedado fita) e incombustível; 

NOTA 02: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 

01) - Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinados a 

fechamento de vãos (portas e paineis divisórias) que fazem parte da rota de saída, devem possuir 

NOTA 01: EXTINTORES 

03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparecerão em todo o seu contorno com placas 

situadas a altura de 1,80m do piso acabado;

04) Os extintores externos serão protegidos contra intemperies e danos físicos em potencial;

05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas de 

15 cm amarela. 

06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis. 

07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas

03)  Para sinalização de portas de saída de emergência  devem ser localizada a 1,80 do piso, ou 

a 0,30 m abaixo do forro.

02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálicos de piso, a parte inferior deve guardar

distância de 0,10 m do piso acabado.

08) Para instalação de placas de identificação dos extintores portáteis, deverão ser instalados a 

 1,80 m do piso acabado.

01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de 

Manuseio deve estar entre 0,20 m a 1,60 m do piso acabado.

tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 cm, aplicada horizontalmente 

em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1,00 m e 1,40 m do piso 

acabado. Conforme nota 2 do item 5.2.3c da NBR 13434-2.

02) - A rota de fuga será sinalizada com setas indicativas 1,80m do piso acabado, ou acima 

das portas de saída;

 *Tipo: Fluorescente

 *Autonomia: 2 Horas

 *Comutação: Automática – Instantânea 

 *Fluxo luminoso: 700 lumens 

 *Escada: 5 lux

 *Rota de Fuga: 3 lux

 ou obstruído por materiais ou mercadorias;

04)  Os desníveis superiores a 19 cm e inferiores a 48 cm, na rota de fuga, serão dotados de rampa. 

04) Conservar-se-ão visíveis e desobstruídos

05) A iluminação de emergência, será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou

através de bloco autônomo

03) A tubulação exposta de alimentação dos hidrantes deverá ser pintada na cor vermelha (NR-26).

04) Todas as tubulações usadas para a rede de hidrantes não poderão ser de PVC, plástico

ou outro material que não seja de metal.

05) Toda tubulação enterrada deverá ser envelopada com concreto, manta asfaltica.

Assente em base pelo menos 10cm de areia.

09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados. 

05)  Devem atender aos 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações

140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA) e NOME DO FABRICANTE

SIGNIFICADO

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA    -   GERAL

(mm)

DIMENSÕES

CÓDIGOS E

SÍMBOLO QUANT.FORMA E COR

13

H(126)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

(Indicação do sentido Esquerda)

12

H(126)

(Indicação da saída)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

H(126)

17

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

(Indicação do sentido Direita)

Símbolo: RETANGULAR

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

Símbolo: QUADRADO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

L(224)

23

Extintor portátil de pó tipo ABC

6,0 Kg - 3A20BC (ver DET.00)

Ponto de iluminação de emergência

do tipo autônomo (ver DET.00)

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SIMBOLOGIA
DESCRIÇÃO

QUANT.

DIMENSÕES CONFORME TABELA 1 DA NBR 13434-2:2004.

1

PROIBIDO FUMAR

D(151)

Símbolo: CIRCULAR

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA

Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

2

D(151)

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

MOLDURA A1: 584 x 841mm

SHOPPING POPULAR

CNPJ:05.149.091/0001-45

END.: RUA BARÃO DE CAPANEMA, S/N - CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

VISTO ESCALA Data

PRANCHA

OBRA

REFERÊNCIA

MAIO / 2018INDICADA

01/01

R1

ÁREAS: 

-

PLANTA BAIXA E DETALHES

carga

C3-800 MJ/M²

Risco

MÉDIO

CAPANEMA

SEPLAN

1.     Área do Terreno = 1325,88 m²         

2.     Área Útil Total: 447,80 m² 

JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA

Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CREA/PA 151466399-6

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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