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DETALHE DE PILARES

ESC: 1/50

 TABELA DE AÇO

 NUM.  QNT.  Ø(MM)  COMP(M)  COMP TOTAL(M)  PESO (KG)

 1 12.5 2,00 272,00

 PESO+10% (KG)

299,20

Volume de Concreto=5,38m³

Área de forma=102,60m²

Quantidade de Barras=57Ø12.5-1200+46Ø5.0-1200

Fck=25Mpa

136 272,00

 2  5.0 0,94 88,7280,65

 3 12.5 3,05 414,80
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DETALHE DE SAPATAS
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(x5)

(x17)

(x1)

P9-20x20
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(x22)

 TABELA DE AÇO

 NUM.
 QNT.  Ø(MM)  COMP(M)  COMP TOTAL(M)  PESO (KG)

 1

 2

 3

 8.0

 8.0

0,8009

1,40

1,10

  2,88

 PESO+10% (KG)

  3,17

Volume de Concreto=9,57m³

Área de forma=17,20m²

Quantidade de Barras: 31Ø8.0-12,00

 4  8.0 1,30
18,20

  45,50

278

05

Fck=25Mpa

Cobrimento=5cm

 7,20

 8.0   122,32305,80   134,55

    20,02

 7,00   2,80   3,08
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LOCAÇÃO E CARGA NOS PILARES, LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO,

DETALHE DE FUNDAÇÃO E DETALHE DE PILAR.
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WESLEN CRISTHIAN AVIZ COSTA

CREA Nº 151726842-7

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: WESLEN COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CAPANEMA

1910

GRE

191
0

FAC
EREPRO SSUM

SEPLAN

DATA:Agosto | 2021

 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA
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Térreo - Superfície total: 30.06 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 27.70 11.99 986

 Forma lateral 144.98

Pilares (Sup. Formas) 45.27 2.67 566

Total 217.95 14.66 1552

Índices (por m2) 7.250 0.488 51.63

a: 15/40 b: 15/40

a: 15/40 b: 15/40

a: 15/40

a: 15/40 b: 15/40

a: 15/40

a: 15/40 b: 15/40

a: 15/40 b: 15/40

a: 15/40

a: 15/40 b: 15/40 c: 15/40 d: 15/40 e: 15/40

a: 15/40 b: 15/40 c: 15/40 d: 15/40 e: 15/40 f: 15/40

a: 15/40 b: 15/40 c: 15/40 d: 15/40 e: 15/40 f: 15/40 g: 15/40 h: 15/40 i: 15/40

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

c
:
 
1
5
/
4
0

d
:
 
1
5
/
4
0

e
:
 
1
5
/
4
0

f
:
 
1
5
/
4
0

g
:
 
1
5
/
4
0

h
:
 
1
5
/
4
0

i
:
 
1
5
/
4
0

j
:
 
1
5
/
4
0

k
:
 
1
5
/
4
0

l
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

c
:
 
1
5
/
4
0

d
:
 
1
5
/
4
0

e
:
 
1
5
/
4
0

f
:
 
1
5
/
4
0

g
:
 
1
5
/
4
0

h
:
 
1
5
/
4
0

i
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

a
:
 
1
5
/
4
0

b
:
 
1
5
/
4
0

L1

h=10

L16

h=10

L18

h=10

L19

h=10

L20

h=10

L21

h=10

L11

h=10

L12

h=10

L13

h=10

L14

h=10

L15

h=10

L9

h=10

L8

h=12

L17

h=10

L10

h=10

L4

h=10

L3

h=10

L2

h=10

L5

h=10

L6

h=10

L7

h=10

V 1

V 2

V 3

V 4

V 5

V 6

V 7

V 8

V 9

V 10

V 11

V
 
1
2

V
 
1
3

V
 
1
4

V
 
1
5

V
 
1
6

V
 
1
7

V
 
1
8

V
 
1
9

V
 
2
0

V
 
2
1

PE12

(25x40)

PE13

(20x40)

PE14

(20x40)

PE15

(20x40)

PE16

(20x40)

PE6

(20x40)

PE1

(40x20)

PE2

(40x20)

PE3

(40x20)

PE4

(40x20)

PE5

(40x20)

PE7

(15x35)

PE8

(15x35)

PE9

(15x35)

P17

(15x35)

PE10

(15x35)

PE11

(15x35)

P18

(15x35)

P19

(15x35)

P20

(15x35)

P21

(15x35)

P22

(15x35)

P23

(15x35)

P14

(35x15)

P15

(35x15)

P12

(35x15)

P13

(35x15)

P11

(35x15)

P4

(35x15)

P1

(35x15)

P3

(35x15)

P2

(35x15)

P6

(35x15)

P7

(35x15)

P10

(35x15)

P16

(35x15)

P8

(15x35)

P9

(20x20)

P5

(35x15)

Mezanino - Superfície total: 236.49 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 205.04 20.50 1044

Vigas: fundo 29.09 12.56 1175

 Forma lateral 128.72

Pilares (Sup. Formas) 108.92 6.26 788

Total 471.77 39.32 3007

Índices (por m2) 1.995 0.166 12.72
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PLANTAS DE FORMA.
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Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: WESLEN COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CAPANEMA

1910

GRE

191
0

FAC
EREPRO SSUM

SEPLAN

DATA:Agosto | 2021

 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA



Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 6

1 ∅10 6

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

12.9 4.6Total+10%:

V 7

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

12.9 4.1Total+10%:

V 8

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

12.9 4.6Total+10%:

V 9

1 ∅10 4

2
5

445

2
5

495 1980 12.2

2 ∅5 26

3
5

10

5

98 2548 4.0

13.4 4.4Total+10%:

V 10

1 ∅8 2

2
5

167

2
5

217 434 1.7

2 ∅10 2

2
5

167

2
5

217 434 2.7

3 ∅5 10

3
5

10

5

98 980 1.5

4.8 1.7Total+10%:

V 11

1 ∅10 4

2
5

421

2
5

471 1884 11.6

2 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

12.8 4.1Total+10%:

V 12

1 ∅8 4

2
5

80

2
5

130 520 2.1

2 ∅5 4

3
5

10

5

98 392 0.6

2.3 0.7Total+10%:

V 2

1 ∅10 4

2
5

333

2
5

383 1532 9.4

2 ∅5 18

3
5

10

5

98 1764 2.8

10.3 3.1Total+10%:

V 4

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

12.9 4.1Total+10%:

V 1

1 ∅10 4

2
5

317

2
5

367 1468 9.0

2 ∅5 17

3
5

10

5

98 1666 2.6

9.9 2.9Total+10%:

V 3

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

12.9 4.1Total+10%:

V 13

1 ∅12.5 2

1100

1100 2200 21.2

2 ∅12.5 2

805

2
5

830 1660 16.0

3 ∅12.5 2

2
5

1045

1070 2140 20.6

4 ∅12.5 2

2
5

800 825 1650 15.9

5 ∅12.5 2

1075

1075 2150 20.7

6 ∅12.5 2

1030

2
5

1055 2110 20.3

7 ∅5 181

3
5

10

5

98 17738 27.8

126.2 30.6Total+10%:

V 5

1 ∅8 2

2
5

129

2
5

179 358 1.4

2 ∅10 2

2
5

129

2
5

179 358 2.2

3 ∅5 7

3
5

10

5

98 686 1.1

4.0 1.2Total+10%:

V 14

1 ∅12.5 2

2
5

1012

1037 2074 20.0

2 ∅12.5 2 1125 1125 2250 21.7

3 ∅12.5 2

785

2
5

810 1620 15.6

4 ∅12.5 2

2
5

790 815 1630 15.7

5 ∅12.5 2

1130

1130 2260 21.8

6 ∅12.5 2

995

2
5

1020 2040 19.6

7 ∅5 178

3
5

10

5

98 17444 27.4

125.8 30.1Total+10%:

∅5: 0.0 100.3

∅8: 5.7 0.0

∅10: 116.3 0.0

∅12.5: 252.0 0.0

Total: 374.0 100.3

V 6

15

4
0

1.352 1.168

2.52 1.767

15x40

a

15x40

b

V 15 V 16

P9

V 22

27x1eN2∅5 c/15

39915 15

 C=4743N1∅10

2
5

2
5

 C=4743N1∅10

V 7

15

4
0

4.287

15x40

a

P10 P11

24x1eN2∅5 c/15

35935 35

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 8

15

4
0

4.287

15x40

a

V 15 V 22

27x1eN2∅5 c/15

39915 15

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 9

15

4
0

2.223 0.251

1.64 2.474 0.382

15x40

a

15x40

b

15x40

c

V 15 P12 V 21P13

9x1eN2∅5 c/15

13215 17.5

15x1eN2∅5 c/15

21217.5 17.5

c/15

1eN2∅5

2x

2117.5

 C=4952N1∅10

2
5

2
5

 C=4952N1∅10

V 10

15

4
0

1.715

15x40

a

V 15 V 17

10x1eN3∅5 c/15

14215 15

 C=2172N1∅8

2
5

2
5

 C=2172N2∅10

V 11

15

4
0

1.64 2.615

4.255

15x40

a

P14 V 17 P15

24x1eN2∅5 c/15

35635 35

 C=4712N1∅10

2
5

2
5

 C=4712N1∅10

V 12

15

4
0

0.849

15x40

a

V 21 P16

c/15

1eN2∅5

4x

50 35

 C=130

2N1∅8

2
5

2
5

 C=130

2N1∅8

V 2

15

4
0

3.38

15x40

a

PE1

P3

18x1eN2∅5 c/15

26340 35

 C=3832N1∅10

2
5

2
5

 C=3832N1∅10

V 4

15

4
0

1.352 1.093 0.7 1.142

2.445 1.842

15x40

a

15x40

b

P6

V 16

P7

V 20

P8

13x1eN2∅5 c/15

19235 17.5

11x1eN2∅5 c/15

15217.5 15

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 1

15

4
0

3.22

15x40

a

P1 P2

17x1eN2∅5 c/15

25235 35

 C=3672N1∅10

2
5

2
5

 C=3672N1∅10

V 3

15

4
0

3.145 1.142

4.287

15x40

a

P4

V 20

P5

24x1eN2∅5 c/15

35935 35

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 13

15

4
0

1.318 0.699 0.498 2.485 2.521 2.479 2.525 2.475 2.511 2.489

2.545 5 5 5 5 5.075

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

15x40

f

P17 PE7 V 21 V 23 V 24 PE8 V 26 PE9 V 28 PE10 V 30 PE11 P18

16x1eN7∅5 c/15

23215 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 15

 C=11002N1∅12.5

292

 C=8302N2∅12.5

 C=10702N3∅12.5

2
5

 C=8252N4∅12.5

 C=10752N5∅12.5

46

2
5

 C=10552N6∅12.5

V 5

15

4
0

1.343

15x40

a

V 16 V 19

c/15

7x1eN3∅5

10415 15

 C=179

2N1∅8

2
5

2
5

 C=179

2N2∅10

V 14

15

4
0

2.515 1.06 2.521 2.054 0.425 2.525 2.475 0.575 1.936 2.489

2.625 3.575 1.425 4.575 2.95 3.05 4.425 1.575 3.5

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

15x40

f

15x40

g

15x40

h

15x40

i

PE12 P19 V 24 PE13 P20 V 26 PE14 V 27 P21 V 29 PE15 V 30 P22 PE16 P23

16x1eN7∅5 c/15

23025 7.5

23x1eN7∅5 c/15

3407.5 10

c/15

9x1eN7∅5

12510 7.5

30x1eN7∅5 c/15

4407.5 10

19x1eN7∅5 c/15

27810 7.5

20x1eN7∅5 c/15

2887.5 10

29x1eN7∅5 c/15

42510 7.5

10x1eN7∅5 c/15

1407.5 10

22x1eN7∅5 c/15

32510 15

 C=10372N1∅12.5

 C=11252N2∅12.5

288

 C=8102N3∅12.5

2
5

 C=8152N4∅12.5

 C=11302N5∅12.5

54

2
5

 C=10202N6∅12.5

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:75

Escala seções 1:25

Escala aberturas 1:25

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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DETALHE DE VIGAS PAV. TÉRREO.
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WESLEN CRISTHIAN AVIZ COSTA

CREA Nº 151726842-7

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: WESLEN COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CAPANEMA

1910

GRE

191
0

FAC
EREPRO SSUM

SEPLAN

DATA:Agosto | 2021

 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA



Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 15

1 ∅12.5 2

2
5

1000

1025 2050 19.7

2 ∅12.5 2

1075

1075 2150 20.7

3 ∅12.5 4

1200

1200 4800 46.2

4 ∅12.5 2

360

2
5

385 770 7.4

5 ∅12.5 2

2
5

775

800 1600 15.4

6 ∅12.5 2

1050

1050 2100 20.2

7 ∅12.5 2

500

2
5

525 1050 10.1

8 ∅5 131

3
5

10

5

98 12838 20.2

9 ∅5 79

3
0

10

5

88 6952 10.9

153.7 34.2Total+10%:

V 16

1 ∅10 4

2
5

348

2
5

398 1592 9.8

2 ∅5 22

3
5

10

5

98 2156 3.4

10.8 3.7Total+10%:

V 18

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 17

3
5

10

5

98 1666 2.6

10.0 2.9Total+10%:

V 25=V 31

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 17

3
5

10

5

98 1666 2.6

10.0

20.0

2.9

5.8

Total+10%:

(x2):

V 24=V 26

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 20

3
5

10

5

98 1960 3.1

10.0

20.0

3.4

6.8

Total+10%:

(x2):

V 17

1 ∅10 4

2
5

420

2
5

470 1880 11.6

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

12.8 4.6Total+10%:

V 22

1 ∅12.5 4

2
5

995

2
5

1045 4180 40.3

2 ∅5 63

3
5

10

5

98 6174 9.7

44.3 10.7Total+10%:

V 20

1 ∅10 2

2
5

625

650 1300 8.0

2 ∅10 2

670

2
5

695 1390 8.6

3 ∅10 2

2
5

785

810 1620 10.0

4 ∅10 2 495

2
5

520 1040 6.4

5 ∅5 80

3
5

10

5

98 7840 12.3

36.3 13.5Total+10%:

V 21

1 ∅10 4

2
5

783

2
5

833 3332 20.5

2 ∅5 51

3
5

10

5

98 4998 7.8

22.6 8.6Total+10%:

V 23

1 ∅10 2

2
5

143

2
6

195 390 2.4

2 ∅10 2

2
5

143

2
5

193 386 2.4

3 ∅5 9

3
5

10

5

98 882 1.4

5.3 1.5Total+10%:

V 28

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 19

3
5

10

5

98 1862 2.9

10.0 3.2Total+10%:

V 27=V 29

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 19

3
5

10

5

98 1862 2.9

10.0

20.0

3.2

6.4

Total+10%:

(x2):

V 30

1 ∅10 4

2
5

319

2
5

369 1476 9.1

2 ∅5 20

3
5

10

5

98 1960 3.1

10.0 3.4Total+10%:

V 32

1 ∅10 4

2
5

444

2
5

494 1976 12.2

2 ∅5 23

3
5

10

5

98 2254 3.5

13.4 3.9Total+10%:

V 19

1 ∅10 4

2
5

348

2
5

398 1592 9.8

2 ∅5 22

3
5

10

5

98 2156 3.4

10.8 3.7Total+10%:

∅5: 0.0 112.9

∅10: 202.0 0.0

∅12.5: 198.0 0.0

Total: 400.0 112.9

V 15

15

4
0

15

3
5

1.236 2.264 0.585 1.259 3.306 0.289 3.376

3.145 2.814 1.516 4.085 4.565 1.035 3.665 1.835 1.995 3.605 3.61 1.05

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

15x40

f

15x40

g

15x35

h

15x35

i

15x35

j

15x35

k

15x35

l

PE12 P17 PE5 P14 V 10 V 9 PE4 V 8 P10 PE3 V 6

P6

PE2

P4

PE1

P1

18x1eN8∅5 c/15

25740 17.5

17x1eN8∅5 c/15

25417.5 10

9x1eN8∅5 c/15

13410 7.5

27x1eN8∅5 c/15

3917.5 10

30x1eN8∅5 c/15

43910 7.5

c/15

1eN8∅5

6x

867.5 10

24x1eN8∅5 c/15

34910 7.5

12x1eN9∅5 c/15

1667.5 10

13x1eN9∅5 c/15

18210 7.5

23x1eN9∅5 c/15

3437.5 10

31x1eN9∅5 c/15

45610

 C=10252N1∅12.5

 C=10752N2∅12.5

 C=12002N3∅12.5

228

 C=3852N4∅12.5

254

2
5

 C=8002N5∅12.5

 C=10502N6∅12.5

37

 C=12002N3∅12.5

47

2
5

 C=5252N7∅12.5

V 16

15

4
0

2.028 1.498

3.526

15x40

a

V 6 V 5 V 4

22x1eN2∅5 c/15

32315 15

 C=3982N1∅10

2
5

2
5

 C=3982N1∅10

V 18

15

4
0

3.238

15x40

a

P19 PE7

17x1eN2∅5 c/15

25435 35

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 25

V 31

15

4
0

3.24

15x40

a

P20

P22

PE8

PE11

17x1eN2∅5 c/15

25435 35

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 24

V 26

15

4
0

3.238

15x40

a

V 14 V 13

20x1eN2∅5 c/15

29415 15

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 17

15

4
0

1.236 2.339

0.675 3.575

15x40

a

15x40

b

V 11 V 10 P12

c/15

1eN2∅5

4x

60 7.5

23x1eN2∅5 c/15

3357.5 15

 C=4702N1∅10

2
5

2
5

 C=4702N1∅10

V 22

15

4
0

1.921 3.306 1.324 3.451

5.227 4.775

15x40

a

15x40

b

P13 V 8 P11 V 6

P8

34x1eN2∅5 c/15

50015 7.5

29x1eN2∅5 c/15

4357.5 35

 C=10452N1∅12.5

2
5

2
5

 C=10452N1∅12.5

V 20

15

4
0

3.905 3.63 3.585 1.049

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

V 4 V 3

P3 P2

25x1eN5∅5 c/15

36815 7.5

24x1eN5∅5 c/15

3487.5 7.5

31x1eN5∅5 c/15

4567.5

 C=6502N1∅10

 C=6952N2∅10

208

2
5

 C=8102N3∅10

2
5

 C=5202N4∅10

V 21

15

4
0

1.409 2.896

4.305 3.575

15x40

a

15x40

b

V 13 V 12 P15 V 9

28x1eN2∅5 c/15

40815 7.5

23x1eN2∅5 c/15

3357.5 15

 C=8332N1∅10

2
5

2
5

 C=8332N1∅10

V 23

15

4
0

1.484

15x40

a

V 13 P16

9x1eN3∅5 c/15

133 15

 C=1952N1∅10

2
5

2
5

 C=1932N2∅10

V 28

15

4
0

3.24

15x40

a

P21 V 13

19x1eN2∅5 c/15

27435 15

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 27

V 29

15

4
0

3.239

15x40

a

V 14 PE9

PE10

19x1eN2∅5 c/15

27415 35

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 30

15

4
0

3.239

15x40

a

V 14 V 13

20x1eN2∅5 c/15

29415 15

 C=3692N1∅10

2
5

2
5

 C=3692N1∅10

V 32

15

4
0

3.065 1.429

15x40

a

15x40

b

P23 P18 PE6

17x1eN2∅5 c/15

25435 17.5

c/15

1eN2∅5

6x

8517.5 40

 C=4942N1∅10

2
5

2
5

 C=4942N1∅10

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:75

Escala seções 1:25

Escala aberturas 1:25

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅8

13.1 6

∅10

469.2 318

∅12.5

424.8 450 774

CA-60 ∅5

1232.8 213 213

Total

987

Total

V 19

15

4
0

2.028 1.498

3.526

15x40

a

P9

V 5

P7

22x1eN2∅5 c/15

31820 15

 C=3982N1∅10

2
5

2
5

 C=3982N1∅10

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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WESLEN CRISTHIAN AVIZ COSTA

CREA Nº 151726842-7

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA
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DETALHE DE VIGAS PAV. TÉRREO.



Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

12.9 4.6Total+10%:

V 2

1 ∅10 4

2
5

440

2
5

490 1960 12.1

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

13.3 4.6Total+10%:

V 3

1 ∅10 2

2
5

424

2
5

474 948 5.8

2 ∅12.5 2

2
5

424

2
5

474 948 9.1

3 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

16.4 4.1Total+10%:

V 4

1 ∅10 4

2
5

440

2
5

490 1960 12.1

2 ∅5 26

3
5

10

5

98 2548 4.0

13.3 4.4Total+10%:

V 5

1 ∅10 4

2
5

257

2
5

307 1228 7.6

2 ∅5 13

3
5

10

5

98 1274 2.0

8.4 2.2Total+10%:

V 6

1 ∅10 6

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 27

3
5

10

5

98 2646 4.2

12.9 4.6Total+10%:

V 7

1 ∅10 4

2
5

424

2
5

474 1896 11.7

2 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

12.9 4.1Total+10%:

V 8

1 ∅10 2

2
5

424

2
5

474 948 5.8

2 ∅12.5 2

2
5

424

2
5

474 948 9.1

3 ∅5 24

3
5

10

5

98 2352 3.7

16.4 4.1Total+10%:

V 9

1 ∅12.5 2

2
5

1085

1110 2220 21.4

2 ∅12.5 2

710

710 1420 13.7

3 ∅12.5 2

755

2
5

780 1560 15.0

4 ∅12.5 2

2
5

870

895 1790 17.2

5 ∅12.5 2

1075

1075 2150 20.7

6 ∅12.5 2

515

2
5

540 1080 10.4

7 ∅5 150

3
5

10

5

98 14700 23.1

108.2 25.4Total+10%:

V 10

1 ∅12.5 3

830

2
5

855 2565 24.7

2 ∅5 2

150

150 300 0.5

3 ∅12.5 3

2
5

1055

1080 3240 31.2

4 ∅12.5 3

1115

1115 3345 32.2

5 ∅12.5 3

2
5

790

815 2445 23.6

6 ∅12.5 3

1040

2
5

1065 3195 30.8

7 ∅12.5 3 1055 1055 3165 30.5

8 ∅5 181

3
5

10

5

98 17738 27.8

190.3 31.1Total+10%:

V 11

1 ∅12.5 2

2
5

1050

1075 2150 20.7

2 ∅12.5 2 1160 1160 2320 22.3

3 ∅12.5 2

785

2
5

810 1620 15.6

4 ∅12.5 2

2
5

790

815 1630 15.7

5 ∅12.5 2 1125 1125 2250 21.7

6 ∅12.5 2 980

2
5

1005 2010 19.4

7 ∅5 178

3
5

10

5

98 17444 27.4

126.9 30.1Total+10%:

∅5: 0.0 119.3

∅10: 86.5 0.0

∅12.5: 445.4 0.0

Total: 531.9 119.3

V 1

15

4
0

1
0

3.045 1.242

15x40

a

15x40

b

P1 P2

V 16

27x1eN2∅5 c/15

39435

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 2

15

1
0

4
0

3.205 1.242

15x40

a

15x40

b

PE1

P3

V 16

27x1eN2∅5 c/15

40540

 C=4902N1∅10

2
5

2
5

 C=4902N1∅10

V 3

15

1
0

4
0

2.545 1.742

4.287

15x40

a

P4

V 14

P5

24x1eN3∅5 c/15

35935 35

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N2∅12.5

V 4

15

1
0

4
0

2.705 1.742

15x40

a

15x40

b

PE2 V 14 V 16

15x1eN2∅5 c/15

22340 7.5

11x1eN2∅5 c/15

1527.5 15

 C=4902N1∅10

2
5

2
5

 C=4902N1∅10

V 5

15

1
0

4
0

2.62

15x40

a

P6 P7

13x1eN2∅5 c/15

19235 35

 C=3072N1∅10

2
5

2
5

 C=3072N1∅10

V 6

15

4
0

1
0

2.52 1.767

15x40

a

15x40

b

V 12

P9

V 16

16x1eN2∅5 c/15

22715 10

11x1eN2∅5 c/15

15210 15

 C=4743N1∅10

2
5

2
5

 C=4743N1∅10

V 7

15

1
0

4
0

1.64 2.649

15x40

a

15x40

b

V 12 P12 P13

9x1eN2∅5 c/15

13215 17.5

15x1eN2∅5 c/15

21217.5 35

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N1∅10

V 8

15

1
0

4
0

4.287

15x40

a

P14 P15

24x1eN3∅5 c/15

35635 35

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=4742N2∅12.5

V 9

15

4
0

1
0

3.408 5 5 5 5.075

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

P16 V 17 V 18 V 19 V 20 PE6

19x1eN7∅5 c/15

28335 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN7∅5 c/15

4857.5 7.5

32x1eN7∅5 c/15

4807.5 20

 C=11102N1∅12.5

 C=7102N2∅12.5

356

 C=7802N3∅12.5

2
5

 C=8952N4∅12.5

 C=10752N5∅12.5

35

2
5

 C=5402N6∅12.5

V 10

15

1
0

4
0

1.667 3.333

2.545 5 5 5 5 5.075

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

15x40

f

P17 PE7 V 16 PE8 PE9 PE10 PE11 P18

16x1eN8∅5 c/15

23215 7.5

33x1eN8∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN8∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN8∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN8∅5 c/15

4857.5 7.5

33x1eN8∅5 c/15

4857.5 15

 C=8553N1∅12.5

 C=1502N2∅5

 C=10803N3∅12.5

 C=11153N4∅12.5

347

2
5

 C=8153N5∅12.5

2
5

 C=10653N6∅12.5

 C=10553N7∅12.5

30

V 11

15

1
0

4
0

0.425 2.525 2.475 0.575

2.625 3.575 1.425 4.575 2.95 3.05 4.425 1.575 3.5

15x40

a

15x40

b

15x40

c

15x40

d

15x40

e

15x40

f

15x40

g

15x40

h

15x40

i

PE12 P19 PE13 P20 PE14 V 18 P21 V 19 PE15 P22 PE16 P23

16x1eN7∅5 c/15

23025 7.5

23x1eN7∅5 c/15

3407.5 10

c/15

9x1eN7∅5

12510 7.5

30x1eN7∅5 c/15

4407.5 10

19x1eN7∅5 c/15

27810 7.5

20x1eN7∅5 c/15

2887.5 10

29x1eN7∅5 c/15

42510 7.5

10x1eN7∅5 c/15

1407.5 10

22x1eN7∅5 c/15

32510 15

 C=10752N1∅12.5

 C=11602N2∅12.5

297

 C=8102N3∅12.5

2
5

 C=8152N4∅12.5

 C=11252N5∅12.5

33

2
5

 C=10052N6∅12.5

Mezanino

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:75

Escala seções 1:25

Escala aberturas 1:25

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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DETALHE DE VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO.

PROJETO ESTRUTURAL
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DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO
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0.5
0

CORTE ESQUEMÁTICO

ESC:1/75

PILARES EM CONCRETO ARMADO 10x15

PAREDE DE ALENARIA E=12CM

ALICERCE CORRIDO COM CONCRETO

CICLÓPICO-30x50

0.30

 
4
Ø

8
.
0
-
3
0
0

2
8
5

15

8

13

5

19Ø5.0-26

CORTE ESQUEMÁTICO

S/ESC

PILARES-10x15 (x155)

ALICERCE CORRIDO EM CONC.

CICLÓPICO=78,75M³

VOLUME DE CONC. ARM.=5,58M³

Fundação existente

LEGENDA 

À DEMOLIR
À CONSTRUIR
À PERMANECER

#execução somente 10% do projeto

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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DETALHE ESTRUTURAL DO CINTAMENTO DOS BOXES.

PROJETO ESTRUTURAL
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura longitudinal

inferior

1 ∅8 36 7 425 7 439 15804 62.4

2 ∅5 25 6 178 6 190 4750 7.5

3 ∅5 14 6 254 260 3640 5.7

4 ∅5 28 6 184 190 5320 8.4

5 ∅6.3 86 6 425 6 437 37582 92.0

6 ∅5 14 6 264 270 3780 5.9

7 ∅6.3 11 6 434 440 4840 11.9

8 ∅5 10 330 330 3300 5.2

9 ∅5 30 500 500 15000 23.6

10 ∅5 10 6 504 510 5100 8.0

11 ∅6.3 19 6 254 260 4940 12.1

12 ∅6.3 76 500 500 38000 93.1

13 ∅6.3 19 6 504 510 9690 23.7

14 ∅8 2 7 433 440 880 3.5

15 ∅5 2 6 434 440 880 1.4

16 ∅6.3 175 6 314 320 56000 137.2

17 ∅5 172 6 144 150 25800 40.5

18 ∅6.3 25 420 420 10500 25.7

19 ∅5 29 350 350 10150 15.9

20 ∅5 12 530 530 6360 10.0

21 ∅5 12 210 210 2520 4.0

22 ∅6.3 27 360 360 9720 23.8

23 ∅6.3 27 6 364 370 9990 24.5

24 ∅6.3 19 650 650 12350 30.2

25 ∅5 18 6 194 200 3600 5.7

26 ∅5 18 200 200 3600 5.7

27 ∅5 2 280 280 560 0.9

28 ∅5 4 150 150 600 0.9

29 ∅6.3 2 870 870 1740 4.3

30 ∅6.3 2 520 520 1040 2.5

31 ∅5 2 140 140 280 0.4

601.6 164.7Total+10%:

Armadura longitudinal

superior

32 ∅5 49 20 VAR. 8 VAR. 8379 13.2

33 ∅5 49 8 150 12 170 8330 13.1

34 ∅5 25 6 178 6 190 4750 7.5

35 ∅5 147 6 106 8 120 17640 27.7

36 ∅8 33 8 246 6 260 8580 33.9

37 ∅5 25 6 116 8 130 3250 5.1

38 ∅5 56 8 116 6 130 7280 11.4

39 ∅5 66 6 86 8 100 6600 10.4

40 ∅5 24 8 76 6 90 2160 3.4

41 ∅5 22 8 134 18 160 3520 5.5

42 ∅5 27 8 156 6 170 4590 7.2

43 ∅5 31 13 VAR. 8 VAR. 5301 8.3

44 ∅5 25 6 126 8 140 3500 5.5

45 ∅8 18 8 226 6 240 4320 17.1

46 ∅8 7 8 604 8 620 4340 17.1

47 ∅8 14 8 384 8 400 5600 22.1

48 ∅8 7 8 354 8 370 2590 10.2

49 ∅8 34 8 254 8 270 9180 36.2

50 ∅8 16 8 304 8 320 5120 20.2

51 ∅8 32 8 294 8 310 9920 39.2

52 ∅8 16 8 364 8 380 6080 24.0

53 ∅5 22 8 106 6 120 2640 4.1

54 ∅5 2 8 142 150 300 0.5

55 ∅8 48 8 257 5 270 12960 51.2

56 ∅6.3 32 8 305 7 320 10240 25.1

57 ∅5 37 9 103 8 120 4440 7.0

58 ∅8 15 8 236 6 250 3750 14.8

59 ∅5 37 14 108 8 130 4810 7.6

60 ∅8 22 8 284 8 300 6600 26.1

61 ∅6.3 32 8 214 8 230 7360 8.0

62 ∅8 25 8 344 8 360 9000 35.5

63 ∅8 11 8 794 8 810 8910 35.2

64 ∅8 20 8 204 8 220 4400 17.4

65 ∅8 12 8 134 8 150 1800 7.1

66 ∅6.3 5 8 254 8 270 1350 1.5

67 ∅6.3 15 8 261 21 290 4350 10.7

487.4 161.7Total+10%:

∅5: 0.0 316.0

∅6.3: 568.5 0.0

∅8: 520.5 0.0

Total: 1089.0 326.4

7 7

36N1∅8c/17 C=439

6
0
0

6 6

25N2∅5c/13 C=190

3
2
5

6

14N3∅5c/13 C=260

1
7
5

6

14N4∅5c/13 C=190

1
7
5

6 6

22N5∅6.3c/15 C=437

3
2
5

6

14N6∅5c/13 C=270

1
7
5

6

14N4∅5c/13 C=190

1
7
5

6 6

22N5∅6.3c/15 C=437

3
2
5

6 6

9N5∅6.3c/15 C=437

1
2
5

6 6

9N5∅6.3c/15 C=437

1
2
5

6 6

24N5∅6.3c/15 C=437

3
5
0

6

9N7∅6.3c/15 C=440

1
2
5

10N8∅5c/13 C=330

1
2
5

10N9∅5c/13 C=500

1
2
5

10N9∅5c/13 C=500

1
2
5

10N9∅5c/13 C=500

1
2
5

6

10N10∅5c/13 C=510

1
2
5

6

19N11∅6.3c/15 C=260

2
7
5

19N12∅6.3c/15 C=500

2
7
5

19N12∅6.3c/15 C=500

2
7
5

819N12∅6.3c/15 C=500

2
7
5

819N12∅6.3c/15 C=500

2
7
5

6

19N13∅6.3c/15 C=510

2
7
5

6

2N7∅6.3c/15 C=440

7

2N14∅8c/17 C=440

6

2N15∅5c/13 C=440

6

3
2
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

475

6

3
7
N
1
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
1
5
0

475

6

3
2
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

475

6

3
7
N
1
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
1
5
0

475

6

3
2
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

475

6

3
7
N
1
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
1
5
0

475

6

3
2
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

475

6

2
4
N
1
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
1
5
0

300

6

3
2
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

475

6

3
7
N
1
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
1
5
0

475

6

2
5
N
1
8
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
4
2
0

375

2
9
N
1
9
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
3
5
0

375

1
2
N
2
0
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
5
3
0

150

1
2
N
2
1
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
2
1
0

150

6

2
7
N
2
2
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
6
0

400

6

2
7
N
2
3
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
7
0

400

1
9
N
2
4
∅
6
.
3
c
/
1
9
 
C
=
6
5
0

350

6

1
5
N
1
6
∅
6
.
3
c
/
1
5
 
C
=
3
2
0

225

6

1
8
N
2
5
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
2
0
0

225

7

1
8
N
2
6
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
2
0
0

225

5

2
N
2
7
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
2
8
0

2
N
2
9
∅
6
.
3
c
/
1
9
 
C
=
8
7
0

2
N
2
8
∅
5
c
/
2
0
 
C
=
1
5
0

2
N
3
0
∅
6
.
3
c
/
1
9
 
C
=
5
2
0

2
N
3
1
∅
5
c
/
2
0
 
C
=
1
4
0

Resumo Aço
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Armadura longitudinal inferior

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3
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∅8

166.8 72 601

CA-60 ∅5
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Total
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Resumo Aço

Mezanino

Armadura NEGATIVA

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

145.9 39

∅8

1031.5 448 487

CA-60

∅5

874.9 151 161

Total

648

Total

ARMADURA POSITIVA DA LAJE

ESC:1/100

ARMADURA NEGATIVA DA LAJE

ESC:1/100

MOLDURA A1: 584 x 841mm
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ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DO PRIMEIRO PAVIMENTO.

PROJETO ESTRUTURAL
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CREA Nº 151726842-7

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: WESLEN COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CAPANEMA

1910

GRE

191
0

FAC
EREPRO SSUM

SEPLAN

DATA:Agosto | 2021

 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA
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DETALHE ESTRUTURAL DO CINTAMENTO DOS BOXES.
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 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA
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 NUM.  QNT.  Ø(MM)  COMP(M)  COMP TOTAL(M)  PESO (KG)

 1 10.0 4,44 44,00

 PESO+10% (KG)

30,50

Volume de Concreto=1,50m³

Área de forma=8,90m²

Quantidade de Barras=00Ø10.0-1200+00Ø5.0-1200

Fck=25Mpa
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 4 11 1,57
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10Ø5.0c15-106

6
7
Ø
6
.
3
c
1
5
-
1
6
7

12Ø5.0c20-650

12Ø5.0c20-650

1
5
Ø
5
.
0
c
1
5
-
1
6
7

 22Ø6.3c15-170

1
0
Ø
5
.
0
c
1
5
-
3
4
6

PR-03(20x20) PER-02(20x40) PER-03(20x40)

PER-07(20x40)

PER-06(20x40)

PER-05(20x40)

PER-04(20x40)

ARMADURA POSITIVA DA LAJE DA RAMPA

ESC: 1/50

 + 0,97

 + 0,45 + 0,45

L8

h=10

L4

h=10

L5

h=10

L1

h=10

L2

h=10

L7

h=10

L6

h=10

L3

h=10

 + 0,97

 + 1,38

 + 1,38

 + 2,46

PR-01(20x20) PR-02(20x20)PER-01(20x40) PR-04(20x20) PR-05(20x20) PR-06(20x20)

PR-07(20x20) PR-08(20x20)

PR-09(20x20) PR-10(20x20)

 + 2,46

 + 3,35

LANCE 1

ESC: 1/50

LANCE 2

ESC: 1/50

LANCE 3

ESC: 1/50

LANCE 4

ESC: 1/50

N
1
 
7
Ø
8
.
0
c
1
5
-
1
1
0

1
0

1
0

9
0

1.0
0

1.00

10 10

90

N1 7Ø8.0c15-110

Térreo

1.0
0

lastro em concreto magro h=5cm

0.4
0 0.0

5

Ferro de arranque dos pilares

DETALHAMENTO DA ESCADA DE

ACESSO AO MEZANINO

ESC: 1/50

16

16

5

20

20

Ø
5
.
0
c
/
1
5
-
7
4

N
3
 
4
Ø
1
2
.
5
-
V
A
R
.

RAMPA

VA
R.

20

FUNDAÇÃO

PR-11(20x20) PR-12(20x20) PR-13(20x20) PR-14(20x20) PR-15(20x20)

PR-16(20x20)
PR-17(20x20)

PR-18(20x20) PR-19(20x20) PR-20(20x20) PR-21(20x20) PR-22(20x20) PR-23(20x20)

PR-24(20x20)

PR-25(20x20)

PR-26(20x20)

PR-24(20x20)

10

25

5

19Ø5.0-80

15

30

2Ø12.5

25

25

25
25

2Ø12.5

Ø5.0c15-80

DETALHE PADRÃO DAS

ARMADURAS DE VIGAS DA RAMPA

ESC: 1/50

 Ø6.3c15-152

70

70

6

6

 Ø6.3c15-152

70

70

6

6

 TABELA DE AÇO

 NUM.  QNT.  Ø(MM)  COMP(M)  COMP TOTAL(M)  PESO (KG)

 1  8.0 1,10 354,20322 141,68

Volume de Concreto=9,20m³

11

Volume de Concreto=6,70m³

N6 15Ø5.0c15-510

ØNEGATIVO

ØNEGATIVO

 Ø6.3c15-152

70

70

6

6

ØNEGATIVO

 Ø6.3c15-152

7
0

70

6

6

ØNEGATIVO

V-15x30

V-15x30

V-15x30

V-15x30

V-15x30

V
-
1

5
x
3

0

V
-
1

5
x
3

0

3.5
6

1.5
0

1.6
7

3.3
2

2.62

4.90

1.5
0

1.50

1.60

6.2
5

1.50
9.93

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

12.19

DETALHE DE PILARES DA RAMPA

ESC: 1/50

DETALHE DE SAPATAS DA RAMPA

ESC: 1/50

MOLDURA A1: 584 x 841mm

09

09

DETALHAMENTO ESTRUTURAL DA ESCADA E RAMPA DE

ACESSIBILIDADE.

PROJETO ESTRUTURAL

C
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E
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O

O
B

R
A
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E

N
H

E
I
R

O
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O
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WESLEN CRISTHIAN AVIZ COSTA

CREA Nº 151726842-7

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: WESLEN COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

CAPANEMA

SEPLAN

DATA:Agosto | 2021

 CENTRAL DE ABASTECIMENTO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA



JUNHO/ 2021

08

1/100

PREFEITO:

CONTEÚDO:

ESCALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

PRANCHA:

01

ÁREA CONSTRUÍDA:DATA:

ARQ

PLANTA BAIXA

A

3.261,75m²

RESP. TÉCNICO:

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N
BAIRRO:CENTRO  CEP: 66.780-040

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE FACHADA

DO MERCADO CENTRAL DE ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAPANEMA

GOVERNO DO TRABALHO

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

PAULO ALEXANDRE COELHO DE SOUZA

CAU Nº A124744-04

DES.:

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA

 JULLIANY HOLANDA

FRUTEIRA ATACADO

01

ÁREA CARNE (AÇOUGUE)

PM BOX

W.C

CIRCULAÇÃO EXTERNA SERVIÇOS

CIRCULAÇÃO AO PUBLICO

R U A  2 8  D E  O U T U B R O

R
U
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B
A

R
Ã
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A
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O
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I
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E
N

T
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E
R

C
A

D
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P1

projeção cobertura

p
r
o
j
e
ç
ã
o
 
c
o
b
e
r
t
u
r
a

3.00 3.38 3.10 3.29

4.64

6
.
4
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1
.
1
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3
.
5
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2
.
0
0

4
.
2
0

3
.
2
0

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

2.13

0.10

2.50 2.90
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.
6
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.
6
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4
.
4
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9
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.
3
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2
.
0
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.
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6
.
3
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29.00

19.00

2
.
8
5

2
.
8
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3
.
3
0

3.72

3
.
1
4

10.41

2
.
8
0

3.30 3.26

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX10 BOX 11

BOX 12 BOX 14 BOX 15 BOX 16 BOX 17 BOX 18 BOX 19 BOX 20

2.40

BOX 13

R

0

.

7

5

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.100.100.100.100.100.100.10

27.60

3
.
0
0

1
0
.
6
7

CIRCULAÇÃO LACTICÍNIO

CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE

CARNECARNECARNECARNECARNECARNECARNECARNECARNE

BOX 01

LATICÍNIO

BOX 02

LATICÍNIO

BOX 01

SECOS

BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09

3.10 3.10 3.10 3.10 3.65

COMÉRCIO

01

COMÉRCIO

02

COMÉRCIO

03

COMÉRCIO

04

COMÉRCIO

05

COMÉRCIO

06

COMÉRCIO

07

3.30

COMÉRCIO

08

COMÉRCIO

16

sobe

4
.
0
3

3
.
2
7

2
.
5
0

9
.
8
0

1
2
.
1
4

1
.
5
0

3
.
1
0

2
.
6
7

CIRCULAÇÃO HORTIFRUTI

BOX 03

HORTIFRUTI

BOX 04

HORTIFRUTI

BOX 05

HORTIFRUTI

BOX 06

HORTIFRUTI

BOX 07

HORTIFRUTI

BOX 08

HORTIFRUTI

BOX 09

HORTIFRUTI

BOX 12

HORTIFRUTI

BOX 13

HORTIFRUTI

BOX 14

HORTIFRUTI

BOX 15

HORTIFRUTI

BOX 16

HORTIFRUTI

BOX 19

HORTIFRUTI

BOX 20

HORTIFRUTI

HORTIFRUTI HORTIFRUTI

BOX 23

HORTIFRUTI

BOX 24

HORTIFRUTI

BOX 25

HORTIFRUTI

BOX 26

HORTIFRUTI

BOX 27

HORTIFRUTI

BOX 03

CEREAIS

BOX 04

CEREAIS

BOX 05

CEREAIS

BOX 06

CEREAIS

BOX 07

CEREAIS

BOX 10

CEREAIS

BOX 11

CEREAIS

BOX 34

HORTIFRUTI

BOX 35

HORTIFRUTI

COMÉRCIO

17

2
3
.
6
6

6
.
2
8

3
.
3
2

3.00

9.10

SETOR DE MANUTENÇÃO

15.50

1
.
5
0

1
.
7
2

2.95

1.60

2.54

4
2
.
8
8

64.32

CIRCULAÇÃO SECOS E MOLHADOS

SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS

COMÉRCIO

15

FRUTEIRA ATACADO

02

FRUTEIRA ATACADO

03

FRUTEIRA ATACADO

04

FRUTEIRA ATACADO

05

ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO BOX

BOX DE SERVIÇOS

QUANTIDADE DE BOX'S

TOTAL 

BOX DE CARNE

03 BOX LATICÍNIO

04 BOX DE SECOS & MOL 

05 BOX DE COMÉRCIO

20

19

10

09

17

ITEM

06

07

ESPECIFICAÇÃO BOX

BOX HORTIFRUTI

TOTAL 

BOX CEREAIS

08 BOX FRUTEIRA ATAC.

09 LANCHONETE

10 ADMINISTRATIVO/PM

11

35

05

17

04

TOTAL DE 137 UNIDADES

BOX 01

HORTIFRUTI

BOX 02

HORTIFRUTI

BOX 10

HORTIFRUTI

BOX 01

CEREAIS

BOX 02

CEREAIS

HORTIFRUTIHORTIFRUTI

21.25

BOX 17

HORTIFRUTI

BOX 18

HORTIFRUTI

BOX 28

HORTIFRUTI

BOX 29

HORTIFRUTI

BOX 30

HORTIFRUTI

BOX 31

HORTIFRUTI

BOX 08

CEREAIS

BOX 09

CEREAIS

SETOR DE SERVIÇOS

BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10BOX 02

SERVIÇO

BOX 01

SERVIÇOS

SECRETARIA

DE

AGRICULTURA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3
.
1
0

3.00

5
.
5
0

2.30 4.40 0.85 4.85

0.15

5.80

0.15

5.85

0.15

5.85

0.15

5.95

0.10

 A = 45,05m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 54,30m²

 P1 R1 F1

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

1.85

0.10 0.10

1.85

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

BOX 11

HORTIFRUTI

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

CIRCULAÇÃO FRUTEIRA ATACADO

CIRCULAÇÃO CEREAIS

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

1.85

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

3
.
1
0

0.10

1.85

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 72,76m²

 P1 R1 F1

 A = 65,87m²

 P1 R1 F1

 A = 45,40m²

 P1 R1 F1

 A = 16,50m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ORIENTAL DO MERCADO

 A = 109,85m²

 P1 R1 F1

3
.
4
1

3
.
0
0

1
.
6
9

0
.
1
0

0
.
1
0

1
.
9
8

3
.
0
0

P1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

P2

4.00

0
.
2
0

4
.
6
8

0
.
1
0

P2

P2

 A = 15,28m²

 P1 R1 F2

 A = 19,80m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

3.00

E S T A C I O N A M E N T O

estacionamento segunda etapa

 A = 12,07m²

 P2 R2 F3

depósito

 A = 7,45m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ESTACIONAMENTO

 A = 26,45m²

 P1 R1 F3

W.C. MASCULINO

 A = 15,70m²

 P2 R2 F3

W.C. FEMININO

P3P3P3P3P3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 21,41m²

 P1 R1 F3

P1

 A = 18,90m²

 P1 R1 F3

calçada

calçada

calçada

 A = 3,28m²

 P2 R2 F3

 A = 9,98m²

 P1 R1 F3

0
.
1
0

3
.
2
8

 A = 258,58m²

 P1 R1 F1

 A = 73,55m²

 P1 R1 F1

 A = 111,46m²

 P1 R1 F1

 A = 134,40m²

 P1 R1 F1

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

2.00

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3
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 P1 R1 F1

0
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0
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4
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0
.
4
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 A = 7,40m²

 P1 R1 F3

P1

acesso pedestre

P1

P5

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 8,14m²

 P1 R2 F2

 A = 11,90m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 9,85m²

 P1 R2 F1

 A = 7,46m²

 P1 R2 F3

P6

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 94,41m²

 P1 R1 F1

P8

P7

P8
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P7
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E

COMÉRCIO

E

P9

J1

J1
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J3

P3
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1
.
7
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1.47
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2.08

0
.
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P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P13

P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

1.85

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13P13P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13P13P13

3
.
1
0

P13P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P13P13P13P13P13P13P13P13P13P13P13

2
.
1
5

2.08

1
.
7
5

P15

P16 P16

P16

P5

P5

P9

COD

P1

P3

TIPO

Porta de enrolar

LARGURA

300

ALTURA

250

MATERIAL QTD

5

TABELA DE ESQUADRIAS (mm) - PORTAS

P4 120 210 2

metálica

COD

P1

P2

P3

PISO

Piso de alta resistência resinado

Piso cerâmico

Piso cimentado

ESPECIFICAÇÃO

P4 Piso em concreto

COD

R1

R2

REVESTIMENTO

Reboco liso

Revestimento cerâmico 33x45cm

COD

F1

F2

F3

FORRO

Telha vã

Forro de PVC

Forro laje de concreto P2 Porta de enrolar 200 210 13

Porta de enrolar 300 210

PORTA METALICA

P5 Porta de enrolar 200 250 3

P6 Porta de enrolar 400 250 1 porta externa

porta externa

porta externa

P7 Grade de correr 210 2

grade de ferro

grade

P8 250 210 2 grade

Porta de enrolar porta loja

metálica

metálica

metálica

metálica

metálica

grade de ferro

Grade de correr

165

porta loja

11 porta loja

0.15

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO

ESC.: 1/100
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 1
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 7

 8

 9

10

 1

J3

J3

CIRCULAÇÃO COMÉRCIOS

 A = 65,87m²

 P1 R1 F1

0
.
6
0

ITEM

01

02

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

MEZANINO LOJAS SERVIÇOS

TOTAL 

PLANTA BAIXA TERREO

03 MEZANINO SECRETARIAS

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

2.640m²

189,93m²

431,82m²

3.261,75m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

0
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 8
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RAMPA 8%
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 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 + 0,60

 + 0,45

 + 0,30

 + 0,08

 + 0,00
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 2%
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R
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M
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%

acesso pedestre

10

 + 0,20
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 + 0,30
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 1

acesso pedestre

sobe

 + 0,45

R
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M
P

A
 
8

%

 + 0,45

 + 0,45

 1  2

 1

 2

 + 0,15

 + 0,45

 + 0,15

 + 0,15

 + 0,45

 + 0,18

 + 0,00

 + 0,00

 1

 2

 + 0,15

 + 0,45  + 0,45

ESTACIONAMENTO 11 CARROS
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Poste de Derivação
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LEGENDA
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Rede de distribuição em 13,8 kV - existente

Poste em concreto armado duplo T - à instalar

3 x Chave fusível unipolar 15 kV

Transformador Dyn1 112,5 kVA 13,8/0,22 kV a óleo

3 x Para-raios 12 kV
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Subestação aérea consumidora 112,5 kVA 13,8/0,22 kV

UTM 23 M: X:257535.26;Y:9868315.23

Rede de distribuição em 13,8 kV - à instalar3#CABO AL. NU CA 1/0 AWG
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ELÉTRICA

Vai para o CMG

Vai para
 o CMG

Eletroduto 3/4" PVC rígido
p/cabo de cobre nú de 50
mm² (aterramento) h = 4 m

Vista traseira
Vista Lateral esquerda

Vista superior

MATERIAL/EQUIPAMENTOITEM UNID QTE

Alça pré-formada para cabo de alumínio01 pç 03
Isoladores de suspensão02 pç 03

Gancho olhal; Porca Olhal; Parafuso cabeça quadrada Ø16x250 mm03 pç 03
Cruzeta de concreto tipo "T" 1900 mm04 pç 02

Chave fusível distribuição 15 kV - 300A/ 10 kA/Base C p/classe 15 kV05 pç 03
Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10kA p/ 13,8 kV06 pç 03

Transformador de distribuição 112,5 kVA, 13,8/0,22 kV c/ buchas de 25 kV07 pç 01
08 pç 03

Suporte tipo cantoneira para transformador de 112,5 kVA09 pç 02
Cabo de cobre isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° - isolamento 0,6/1,0 kV

Curva de aço galvanizado a fogo de 3"(80 mm) 135°10 pç 01
Eletroduto de ferro/aço galvanizado11 m 5

Cabo de cobre (ou aço cobreado) nú 50 mm²12 m 10

Isolador de porcelana 25 kV15
Caixa em alvenaria (50 x 60 x 60 cm) com tampa16

Curva de aço galvanizado 3" (80 mm) 90°17

Arame de aço galvanizado 12 BWG (transformar p/ quilos)13 m 12
Poste de concreto armado Duplo T 11 m/600 daN14 pç 01

pç 03
pç 01
pç 01

LEGENDA E RELAÇÃO DE MATERIAIS DA SE AÉREA 112,5 kVA

Condutor de alumínio 1/0 AWG18 pç 01

6.
0

50
 c

m

60 cm

10 cm 10 cm

Brita 02

10
 c

m

Tampa em
concreto armado

24
 c

m

25 cm

5 cm 5 cm

Brita 02

6 
cm

Tampa em
concreto armado

Haste de terra

Cabo de cobre nú

Solda exotérmica

Caixa em alvenaria
inspeção de aterramento
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PISO CIRCULAÇÃO LATERAL

3"

Vem da Subestação aérea
QTFL.MANUT e BOMB_INCEND - Vem do QGBT

Ø2 "

Ø1 1/2"

Ø2"

Ø2"

 Vem dos QDCs

Ø2"

Vem da malha de
Aterramento

PISO CIRCULAÇÃO LATERAL

BEP

 BEP

Vista frontal Vista Lateral esquerda
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Haste de aço cobreado lisa
5/8" (14,2 mm) (2,43 m)

Cabo de cobre nú 50 mm²

Cabo de cobre nú 50 mm²

vai para o Barramento de Terra do CMG

Haste de aço cobreado
5/8" (14,2 mm) (2,43 m)

Poste Duplo T 11 m
600 daN

Solda Exotérmica CCH

Resistividade considerada para o dimensionamento
da malha: 120 Ohms.m

(Alagadiço, limo, húmus, lama, argila 50% umidade)

Profundidade mínima dos eletrodos
horizontais: 0,5 m

Resistência elétrica do Sistema de Aterramento
Calculada: 9,52 Ohms

OBS: Todas as conexões deverão ser feitas por solda
exotérmica em suas bases apropriadas para cada caso em

específico.

OBSERVAÇÕES

3.
00

3.00 3.00 3.00 3.00

5 cm 5 cm

Solda Exotérmica
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Haste de aço cobreado lisa
5/8" (14,2 mm) (2,43 m)

Caixa de inspeção de
aterramento (30x30x35 cm)
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ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação das UCs.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 30 x 30 x 40
com no mínimo 6 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 50 x 50 x 50
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 60
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

LEGENDA

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação do CMG.

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação de circuitos da central (QGBT).

FRUTEIRA ATACADO
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BOX 24

HORTIFRUTI

BOX 25

HORTIFRUTI

BOX 26

HORTIFRUTI

BOX 27

HORTIFRUTI

BOX 03

CEREAIS

BOX 04

CEREAIS

BOX 05

CEREAIS

BOX 06

CEREAIS

BOX 07

CEREAIS

BOX 10

CEREAIS

BOX 11

CEREAIS

BOX 34

HORTIFRUTI

BOX 35

HORTIFRUTI

COMÉRCIO

17

SETOR DE MANUTENÇÃO

SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS

COMÉRCIO

14

COMÉRCIO

15

FRUTEIRA ATACADO

02

FRUTEIRA ATACADO

03

FRUTEIRA ATACADO

04

FRUTEIRA ATACADO

05

BOX 01

HORTIFRUTI

BOX 02

HORTIFRUTI

BOX 10

HORTIFRUTI

BOX 01

CEREAIS

BOX 02

CEREAIS

HORTIFRUTIHORTIFRUTI

BOX 17

HORTIFRUTI

BOX 18

HORTIFRUTI

BOX 28

HORTIFRUTI

BOX 29

HORTIFRUTI

BOX 30

HORTIFRUTI

BOX 31

HORTIFRUTI

BOX 08

CEREAIS

BOX 09

CEREAIS

08

BOX 01

SERVIÇO

sobe

SECRETARIA

DE

AGRICULTURA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 A = 45,05m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 54,30m²

 P1 R1 F1

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

BOX 11

HORTIFRUTI

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

CIRCULAÇÃO FRUTEIRA ATACADO

CIRCULAÇÃO CEREAIS

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 72,76m²

 P1 R1 F1

 A = 65,87m²

 P1 R1 F1

 A = 45,40m²

 P1 R1 F1

 A = 16,50m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ORIENTAL DO MERCADO

 A = 109,85m²

 P1 R1 F1

P1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

P2

P2

P2

 A = 14,80m²

 P1 R1 F2

P3P3
P3 P3

 A = 19,80m²

 P1 R1 F3

 A = 24,70m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

P2

E S T A C I O N A M E N T O

via estacionamento

 A = 16,80m²

 P2 R2 F3

depósito

 A = 7,45m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ESTACIONAMENTO

 A = 26,45m²

 P1 R1 F3

W.C. MASCULINO

 A = 15,70m²

 P2 R2 F3

W.C. FEMININO

P2

P3P3P3P3P3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 21,41m²

 P1 R1 F3

P1

 A = 18,90m²

 P1 R1 F3

calçada

calçada

 A = 3,28m²

 P2 R2 F3

 A = 10,90m²

 P1 R1 F3

 A = 258,58m²

 P1 R1 F1

 A = 111,46m²

 P1 R1 F1

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 8,70m²

 P1 R1 F1

 A = 7,40m²

 P1 R1 F3
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s
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P1

P5

 A = 8,14m²

 P1 R2 F2

 A = 11,90m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 9,85m²

 P1 R2 F1

P6

acesso pedestre

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 94,41m²

 P1 R1 F1

P8

P7

 1
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 4

 5

 6
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 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

INDUSTRIA

E

COMÉRCIO

E

P9

J1

J1

P9

P10

P11

P12

P11

P11

P11

P11

P11

P11

P11

P9

P4 P4

acesso pedestre

P9

J3

P3 P3

P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13

P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13P13P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13P13P13

P13P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P13P13P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P15

P16

P16

P5

P5

P9

J3

J3

CMG

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

CP-4"x4"

ELÉTRICA

BOMBA_INCEN

7210W

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICA

ESCADA ESCADA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

1

2
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4
5

6

7

8
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4
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6 7 8 9

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

Aterramento

Caixa de

inspeção

BOX 21 BOX 22

BOX 32 BOX 33

vai para o
BEP

DETALHES DA
MALHA ESTÃO NA

PRANCHA DA
SUBESTAÇÃO

BOX 02

LATICÍNIO

SETOR DE SERVIÇOS

 A = 134,40m²

 P1 R1 F1

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

 + 0,45

BOX 11

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 03

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 12

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 04

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 13

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 05

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 14

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 06

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 15

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 07

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 16

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 08

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 17

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 09

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

BOX 18

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 10

LATICÍNIO

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

P13

 + 0,45

SERVIÇOS

 A = 6,70m²

 P1 R2 F2

P13

 + 0,45

BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10BOX 02

SERVIÇO

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO

P9

CHUVEIROS

 A = 4,90m²

 P1 R2 F3

 + 0,45

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS FO
CMG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

3 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

4 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

5 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

6 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

7 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

8 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

9 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

10 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

11- O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

12 - Qualquer dúvida de execução ou ajuste de projeto, o projetista responsável deverá ser
consultar previamente.

NOTAS DE EXECUÇÃO

SIGLAS

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL

QTFL.CIRC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DA CENTRAL

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QTFL.MANUT - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA MANUTENÇÃO

QDC.ADMIN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DA ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAL

QTFL.IND&COM - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

QTFL.AGRIC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE AGRICULTURA

QTFL.CIRC&ESC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DO
PAVIMENTO SUPERIOR E ESCRITÓRIO

AGOSTO/ 2021
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SIGLAS

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL

QTFL.CIRC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DA CENTRAL

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QTFL.MANUT - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA MANUTENÇÃO

QDC.ADMIN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DA ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAL

QTFL.IND&COM - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

QTFL.AGRIC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE AGRICULTURA

QTFL.CIRC&ESC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DO
PAVIMENTO SUPERIOR E ESCRITÓRIO

ES
C

AD
A

desce

ES
C

AD
A

ESCRITÓRIO

WC MASC. WC FEM.

desce desce BOX 12 BOX 13 BOX 14 BOX 15 BOX 16 BOX 17 BOX 18 BOX 19

SALA TECNICA SECRETARIA AGRICULTURA

desce

 A = 43,05m²
 P1 R1 F2

desce

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

SALA ADMIN. SECRET. AGRICULTURA
 A = 34,22m²

 P1 R1 F2

J2

P9

P9P9

P9

CIRCULAÇÃO
 A = 17,18m²

 P1 R1 F1

 h= 100 mm

AGRICULTURA
 A = 9,10m²
 P1 R1 F2

P9

P9

SALA SECRETÁRIO
J1

P10

INDUSTRIA E COM.
 A = 8,30m²
 P1 R1 F2

SALA SECRETÁRIO

J1

P10

 A = 1,40m²
 P1 R2 F2

J2J2

 A = 1,40m²
 P1 R2 F2

w.c.w.c.

ANTESALA
 A = 6,61m²
 P1 R1 F2

J1

J1

P9

J1

P9

P9

P9

SALA ADMIN.
INDUSTRIA E COM.

 A = 8,01m²
 P1 R1 F2

SALA ADMIN.
INDUSTRIA E COM.

 A = 14,75m²
 P1 R1 F2

vidro fixo (190x110)mm

vidro fixo (190x110)mm

vi
dr

o 
fix

o 
(1

90
x1

10
)m

m

CIRCULAÇÃO
 A = 3,70m²
 P1 R1 F1

 A = 2,40m²
 P1 R2 F2

w.c. fem.

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

 A = 7,65m²
 P1 R1 F2

desce

J1

J1

J3 J3

P2 P2P2P2P2P2P2P2

P11

P11

P11P11

P11

P11

P9 P9 P9

P9

J2

 A = 12,01m²
 P1 R1 F2

RECEPÇÃO
 A = 5,25m²
 P1 R1 F2

 A = 12,36m²
 P1 R2 F2

 A = 12,36m²
 P1 R2 F2

peitoril em aluminio  h=1,00m peitoril em aluminio  h=1,00m peitoril em aluminio  h=1,00m peitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00mpeitoril em aluminio  h=1,00m
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CMG

P14P14P14P14P14 P14P14 P14 P14

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

3 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

4 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

5 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

6 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

7 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

8 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

9 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

10 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

11- O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

12 - Qualquer dúvida de execução ou ajuste de projeto, o projetista responsável deverá ser
consultar previamente.

NOTAS DE EXECUÇÃO

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação das UCs.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 30 x 30 x 40
com no mínimo 6 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 50 x 50 x 50
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 60
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

LEGENDA

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação do CMG.

Eletroduto corrugado instalado no piso tipo PEAD (Polietileno de Alta
Densidade). Para alimentação de circuitos da central (QGBT).
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Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no teto (embutido em lage ou aparente).

Eletroduto corrugado instalado na parede.

Eletroduto corrugado instalado no piso.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Caixa octogonal de PVC 4x4 com fundo removível

Luminária Paflon com uma/duas lâmpadas LED tipo bulbo com potência
conforme o projeto

Luminária sobrepôr/embutir 120 cm para uma lâmpada tubular de LED

Luminária sobrepôr/embutir 120 cm para duas lâmpadas tubulares de
LED

Arandela Branca Hummer IP65 12W Branco frio

Interruptor simples instalado a 1,3 m  do piso, com caixa retangular de
PVC 4"x2" e módulo de 10A: Interruptor com módulo único, duplo e
triplo
Interruptor paralelo instalado a 1,3 m  do piso, com caixa retangular de
PVC 4"x2" e módulo de 10A: Interruptor com módulo único, duplo e
triplo

Sensores crepuscular e presença sobreposto/embutido e relé fotoelétrico,
respectivamente

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 30 x 30 x 40
com no mínimo 6 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 50 x 50 x 50
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 60
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os pontos de luz foram dimensionados com nível de iluminância consoante a NBR
ISO/CIE 8995, caso haja substituição das lâmpadas propostas, deve-se fazer a compatibilização
do fluxo luminoso para cada ambiente;

3 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

4 - Os nós de conexão dos circuitos em outros ramos do compartimento deverão ser interligados
por conectores de emenda rápido wago ou similar;

5 - Os pontos de iluminação deverão ser aterrados caso contiverem partes metálicas propícias a
fuga de corrente;

6 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

7 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

8 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

9 - Todas as PTUGs (ponto de tomada de uso geral) que não estão com potência especificada
são  de 100 W;

10 - Todos os eletrodutos com diâmetro não especificado são de 3/4";

11 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

12 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

13 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

14 - As tomadas com tensão nominal entre os terminais de 220 V devem ser identificadas.

15 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

16 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

17 - Todas as tomada deverão ter condutores de proteção.

18 - O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

LEGENDA

NOTAS DE EXECUÇÃO

SIGLAS

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL

QTFL.CIRC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DA CENTRAL

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.MANUT - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA MANUTENÇÃO

QDC.ADMIN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DA ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAL

QTFL.IND&COM - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

QTFL.AGRIC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
AGRICULTURA

QTFL.CIRC&ESC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DO
PAVIMENTO SUPERIOR E ESCRITÓRIO

AGOSTO/ 2021
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Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no teto (embutido em lage ou aparente).

Eletroduto corrugado instalado na parede.

Eletroduto corrugado instalado no piso.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Caixa octogonal de PVC 4x4 com fundo removível

Luminária Paflon com uma/duas lâmpadas LED tipo bulbo com potência
conforme o projeto

Luminária sobrepôr/embutir 120 cm para uma lâmpada tubular de LED

Luminária sobrepôr/embutir 120 cm para duas lâmpadas tubulares de
LED

Arandela Branca Hummer IP65 12W Branco frio

Interruptor simples instalado a 1,3 m  do piso, com caixa retangular de
PVC 4"x2" e módulo de 10A: Interruptor com módulo único, duplo e
triplo

Interruptor paralelo instalado a 1,3 m  do piso, com caixa retangular de
PVC 4"x2" e módulo de 10A: Interruptor com módulo único, duplo e
triplo

Sensores crepuscular e presença sobreposto/embutido e relé fotoelétrico,
respectivamente

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os pontos de luz foram dimensionados com nível de iluminância consoante a NBR
ISO/CIE 8995, caso haja substituição das lâmpadas propostas, deve-se fazer a compatibilização
do fluxo luminoso para cada ambiente;

3 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

4 - Os nós de conexão dos circuitos em outros ramos do compartimento deverão ser interligados
por conectores de emenda rápido wago ou similar;

5 - Os pontos de iluminação deverão ser aterrados caso contiverem partes metálicas propícias a
fuga de corrente;

6 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

7 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

8 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

9 - Todas as PTUGs (ponto de tomada de uso geral) que não estão com potência especificada
são  de 100 W;

10 - Todos os eletrodutos com diâmetro não especificado são de 3/4";

11 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

12 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

13 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

14 - As tomadas com tensão nominal entre os terminais de 220 V devem ser identificadas.

15 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

16 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

17 - Todas as tomada deverão ter condutores de proteção.

18 - O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

LEGENDA

NOTAS DE EXECUÇÃO

SIGLAS

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL

QTFL.CIRC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DA CENTRAL

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.MANUT - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA MANUTENÇÃO

QDC.ADMIN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DA ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAL

QTFL.IND&COM - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

QTFL.AGRIC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
AGRICULTURA

QTFL.CIRC&ESC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DO
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Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no teto (embutido em lage ou aparente).

Eletroduto corrugado instalado na parede.

Eletroduto corrugado instalado no piso.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa.

Interruptor simples instalado a 1,3 m  do piso, com caixa retangular de
PVC 4"x2" e módulo de 10A: Interruptor com módulo único, duplo e
triplo

Sensores crepuscular e presença sobreposto/embutido e relé fotoelétrico,
respectivamente

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os pontos de luz foram dimensionados com nível de iluminância consoante a NBR
ISO/CIE 8995, caso haja substituição das lâmpadas propostas, deve-se fazer a compatibilização
do fluxo luminoso para cada ambiente;

3 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

4 - Os nós de conexão dos circuitos em outros ramos do compartimento deverão ser interligados
por conectores de emenda rápido wago ou similar;

5 - Os pontos de iluminação deverão ser aterrados caso contiverem partes metálicas propícias a
fuga de corrente;

6 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

7 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

8 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

9 - Todas as PTUGs (ponto de tomada de uso geral) que não estão com potência especificada
são  de 100 W;

10 - Todos os eletrodutos com diâmetro não especificado são de 3/4";

11 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

12 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

13 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

14 - As tomadas com tensão nominal entre os terminais de 220 V devem ser identificadas.

15 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

16 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

17 - Todas as tomada deverão ter condutores de proteção.

18 - O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

LEGENDA

NOTAS DE EXECUÇÃO

Abraçadeira tipo D para eletroduto, fixada nos cabos tensionadores da
estrutura metálica.

Refletor de LED tipo SMD IP66 bivolt com potência indicada no
projeto.

Refletor de LED 20 W tipo IP65 bivolt para iluminação da fachada

AGOSTO/ 2021
14

S/ESC

PREFEITO:

CONTEÚDO:

ESCALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

PRANCHA:

07
ÁREA CONSTRUÍDA:DATA:

ELÉTRICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO CENTRAL
EL

3.261,75m²

RESP. TÉCNICO:

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N BAIRRO:CENTRO  CEP: 66.780-040

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE FACHADA
DO MERCADO CENTRAL DE ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAPANEMA
GOVERNO DO TRABALHO

WELISSON LOHAN AVIZ DA COSTA
CREA-PA: 1519941072

DES.:

 WELISSON COSTA

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PERF. 100  x 75 x 3000 mm

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PERF. 100  x 75 x 3000 mm

AutoCAD SHX Text
a; b; c

AutoCAD SHX Text
d; e; f

AutoCAD SHX Text
g; h; i

AutoCAD SHX Text
QTFL.CIRC&ESC

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6,0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PERF. 150  x 75 x 3000 mm

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
QGBT

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
#2.5

AutoCAD SHX Text
#6.0

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1910

AutoCAD SHX Text
GRE

AutoCAD SHX Text
1910

AutoCAD SHX Text
FACERE

AutoCAD SHX Text
GRE

AutoCAD SHX Text
SSUM

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO: Rua João Pessoa nº 148 Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

AutoCAD SHX Text
FONES: (91) 34625893 

AutoCAD SHX Text
E-MAIL:  secplanejamento2017@gmail.com

AutoCAD SHX Text
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA



20A

10A

10A 10A

10A

20A

10A

20A

ELÉTRICA
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ELÉTRICA

Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no teto (embutido em lage ou aparente).

Eletroduto corrugado instalado na parede.

Eletroduto corrugado instalado no piso.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Caixa octogonal de PVC 4x4 com fundo removível

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 30 x 30 x 40
com no mínimo 6 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 50 x 50 x 50
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 60
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os pontos de luz foram dimensionados com nível de iluminância consoante a NBR
ISO/CIE 8995, caso haja substituição das lâmpadas propostas, deve-se fazer a compatibilização
do fluxo luminoso para cada ambiente;

3 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

4 - Os nós de conexão dos circuitos em outros ramos do compartimento deverão ser interligados
por conectores de emenda rápido wago ou similar;

5 - Os pontos de iluminação deverão ser aterrados caso contiverem partes metálicas propícias a
fuga de corrente;

6 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

7 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

8 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

9 - Todas as PTUGs (ponto de tomada de uso geral) que não estão com potência especificada
são  de 100 W;

10 - Todos os eletrodutos com diâmetro não especificado são de 3/4";

11 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

12 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

13 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

14 - As tomadas com tensão nominal entre os terminais de 220 V devem ser identificadas.

15 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

16 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

17 - Todas as tomada deverão ter condutores de proteção.

18 - O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

LEGENDA

NOTAS DE EXECUÇÃO

RESERVA
ADESIVO AO LADO DO DISJUNTOR

L.02
F.03

L-LUZ
F-FORÇA

PADRÃO DE TOMADA A SER UTILIZADO

T

F F

T

F N

MONOFÁSICA BIFÁSICA

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m)/ alta (2,30), instalada com
caixa retangular de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo
F+N+T, 10A 250V da cor branca e simples - uso geral (PTUGs).

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m), instalada com caixa retangular
de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo F+N+T, 10A
250V da cor branca e dupla - uso específico (PTUGs).

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m)/ alta (2,30 m), instalada com
caixa retangular de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo
F+N+T, 20A 250V da cor branca e dupla - uso específico (PTUEs).

SIGLAS

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL

QTFL.CIRC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DA CENTRAL

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.PM&VS - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA PM E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

QTFL.MANUT - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA MANUTENÇÃO

QDC.ADMIN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DA ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAL

QTFL.IND&COM - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

QTFL.AGRIC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DAS SALAS  DE
AGRICULTURA

QTFL.CIRC&ESC - QUADRO TERMINAL DE FORÇA E LUZ DA CIRCULAÇÃO DO
PAVIMENTO SUPERIOR E ESCRITÓRIO
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ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

Simbologia de condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente

Eletroduto corrugado instalado no teto (embutido em lage ou aparente).

Eletroduto corrugado instalado na parede.

Eletroduto corrugado instalado no piso.

Eletrocalha perfurada tipo U de aço zincado com tampa

Caixa octogonal de PVC 4x4 com fundo removível

Condulete modular de alumínio com tampa cega, tampões e adaptador
para 3 ou 4 saídas

Caixa de passagem 4x2" de PVC embutida na alvenaria.

Caixa de passagem 4x4" de PVC embutida na alvenaria.

Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto com bucha e arruela

Acessórios para eletrocalha. Junção interna; Suspensão vertical; Mão
francesa simples 20 cm; e mão francesa reforçada 30 cm.

Redução concêntrica (acessório para eletrocalha).

Tê horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Curva horizontal 90° (acessório para eletrocalha).

Descida e subida de cabos, respectivamente.

Quadro elétrico de distribuição de circuitos, podendo ser de plástico ou
metalizado. A descrição de cada um encontra-se no memorial descritivo.

Quadro elétrico geral de distribuição de circuitos em baixa tensão. Do
tipo sobrepôr, nas dimensões 50 x 40 x 20 cm.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 40 x 30 x 30
com no mínimo 6 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 50 x 50 x 50
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 60
com no mínimo 10 cm de brita do tipo 02 para drenagem de água.

1 - A instalação a ser executada deve ser toda embasada na norma de Instalações Elétricas em
Baixa Tensão - NBR 5410;

2 - Todos os pontos de luz foram dimensionados com nível de iluminância consoante a NBR
ISO/CIE 8995, caso haja substituição das lâmpadas propostas, deve-se fazer a compatibilização
do fluxo luminoso para cada ambiente;

3 - Todos os quadros  metalizados terão de ser aterrados com cabo de seção mínma de 6,0 mm²;

4 - Os nós de conexão dos circuitos em outros ramos do compartimento deverão ser interligados
por conectores de emenda rápido wago ou similar;

5 - Os pontos de iluminação deverão ser aterrados caso contiverem partes metálicas propícias a
fuga de corrente;

6 - Os condutores deverão ser de cor preto ou vermelho para fase, branco ou preto para retorno,
azul claro para neutro e verde ou verde com listra amarela  para o terra;

7 - As eletrocalhas devem ser fixadas por abraçadeiras, buchas e tirantes a cada 1,5 m;

8 - Todos os circuitos especiais deverão ter um condutor de proteção exclusivo de mesma bitola
do condutor vivo;

9 - Todas as PTUGs (ponto de tomada de uso geral) que não estão com potência especificada
são  de 100 W;

10 - Todos os eletrodutos com diâmetro não especificado são de 3/4";

11 - O quadro deve ser instalado a 1,10 m do piso;

12 - Todos os disjuntores no quadro deverão ser etiquetados com adesivos indicando o circuito
correspondente como discriminado no layout ilustrativo dos quadros;

13 - Na tampa dos quadros deve ser fixado a tabela indicativa de circuitos do projeto;

14 - As tomadas com tensão nominal entre os terminais de 220 V devem ser identificadas.

15 - Todos quadros deverão ser identificados por etiquetagem.

16 - As conexões entre cabos e disjuntores e cabos e tomadas deverão ser feitas por terminais
apropriado (ex: compressão).

17 - Todas as tomada deverão ter condutores de proteção.

18 - O memorial descritivo deve ser lido antes da execução do projeto.

LEGENDA

NOTAS DE EXECUÇÃO

RESERVA
ADESIVO AO LADO DO DISJUNTOR

L.02
F.03

L-LUZ
F-FORÇA

PADRÃO DE TOMADA A SER UTILIZADO

T

F F

T

F N

MONOFÁSICA BIFÁSICA

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m)/ alta (2,30), instalada com
caixa retangular de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo
F+N+T, 10A 250V da cor branca e simples - uso geral (PTUGs).

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m), instalada com caixa retangular
de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo F+N+T, 10A
250V da cor branca e dupla - uso específico (PTUGs).

Tomada baixa (0,30 m)/ média (1,10 m)/ alta (2,30 m), instalada com
caixa retangular de PVC 4"x2" (para sobrepôr ou embutir), com módulo
F+N+T, 20A 250V da cor branca e dupla - uso específico (PTUEs).

CMG - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL

QDC.CARNE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CARNE

QDC.SERV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SERVIÇO

QDC.LATIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE LATICÍNIO

QDC.SEC&MOL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE SECOS E
MOLHADOS

QDC.COM.(TIPO 01-17) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS COMÉRCIOS
01 ATÉ O 17

QDC.CERE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE CEREAIS

QDC.HORTIF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DOS BOXES DE
HORTIFRUTI

QDC.FRUT.(TIPO 01-05) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS FRUTEIRAS
01 A 05

QDC.LANCH - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DAS LANCHONETES

QGBT.CENTRAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA
CENTRAL
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3F-13,8 kV (60 Hz)    REDE EQTL ENERGIA (PA)

MEDIÇÃO FISCAL
Ø3

TRAFO 112,5 kVA

3xCHF-300A-15kV

3xPR(12kV)-10kA

BARRA DE NEUTRO

a: 13,8 kV/0,22 kV
Lig.: Dny1
Z = 3,5%

DJ-3P-PG
300 A - 615 V

20 kA
3xDJ-1P-20A

230/400 V
3 kA

3 x DPS
Classe I

275V 60 kA (60 Hz)
(10/350 Ms)

Up < 1,35 kV

1 x DPS
Classe I

275V 60 kA (60 Hz)
(10/350 Ms)

Up < 1,35 kV

4 x Barramento Principal de cobre - 370 A - 1 1/2" x 1/8" (38,10 x 3,18 mm)
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3 x Barra de cobre - 200 A220/127 V (3Ø)

3xDPS (Classe II)
175 V 45 kA
Up<1,2 kV

3 x Barra de cobre - 100 A220/127 V (3Ø)

1xDPS (Classe II)
175 V 45 kA
Up<1,2 kV

BARRA DE NEUTRO

BARRA DE TERRA

DJ
3P

63 A
3xDPS (Classe II)

175 V 20 kA
Up<1,2 kV

1xDPS (Classe II)
175 V 20 kA
Up<1,2 kV

BARRA DE NEUTRO

BARRA DE TERRA

3xTCs
p/Medição

3x1/0 AWG CA (alumínio nú)

LIMITE DA PROPRIEDADE

BARRA DE TERRA

CMG - CENTRO DE MEDIÇÃO GERAL

QGBT

QDC.ADMIN

L(m)<62 L(m)<38 L(m)<45 L(m)<38 L(m)<10 L(m)<8 L(m)<5 L(m)<8 L(m)<10 L(m)<13 L(m)<16 L(m)<42 L(m)<42 L(m)<45 L(m)<52 L(m)<52 L(m)<57 L(m)<57 L(m)<65 L(m)<65 L(m)<76 L(m)<47 L(m)<56 L(m)<75 L(m)<75 L(m)<87 L(m)<87 L(m)<95 L(m)<51 L(m)<10

L(m)<30 L(m)<35 L(m)<75 L(m)<30 L(m)<36

L(m)<79

L(m)<30 L(m)<15

#6,0T mm²

#10,0T mm²

30 unidades consumidoras
220/127V (3Ø)

REDE ELÉTRICA PRIMÁRIA (13,8 kV)

REDE ELÉTRICA SECUNDÁRIA (0,22kV)

LEGENDA

PLANILHA DE QUADROS ELÉTRICOS

UC Quadro elétrico       TAG Tipo de
circuito

Potência
Instalada

(W)

Fator de
Demanda

(FD)

Potência c/
FD (kW) Cosφ

Potência
c/FD

(kVA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA)
Tensão (V)

Corrente
Nominal In

(A)
Isolação do
condutor

Ref. do met. de
inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida Ic

(A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de tensão
unitária (V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor

(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

01 QDC.CARNE
ILUM. E
PTUGs 5200,00 0,70 3,64 0,90 4,05

TRIFÁSICA 1276,62 1136,51 1634,70 220 10,62 EPR/XLPE D 0,80 0,95 1,00 13,98 0,062 6,20 1,86 6,0 3 IDR+DTM 25+25
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

02 QDC.SERV
ILUM. E
PTUGs 5660,00 0,65 3,68 0,91 4,06

TRIFÁSICA 1434,01 1118,53 1505,72 220 10,65 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,02 0,051 3,70 0,91 10,0 3 IDR+DTM 40+32
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

03 QDC.LATIC
ILUM. E
PTUGs 3300,00 0,75 2,48 0,91 2,73

BIFÁSICA 1487,40 1239,50 220 12,40 EPR/XLPE D 0,80 0,95 1,00 16,31 0,045 6,20 1,57 6,0 2 IDR+DTM 40+32
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

04 QDC.SEC&MOL
ILUM. E
PTUGs 2920,00 0,75 2,19 0,91 2,41

BIFÁSICA 1236,65 1170,69 220 10,94 EPR/XLPE D 0,80 0,95 1,00 14,40 0,038 6,20 1,17 6,0 2 IDR+DTM 25+25
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

05 QDC.COM.01
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,010 6,20 0,55 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

06 QDC.COM.02
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,008 6,20 0,44 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

07 QDC.COM.03
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,005 6,20 0,27 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

08 QDC.COM.04
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,008 6,20 0,44 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

09 QDC.COM.05
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,010 6,20 0,55 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

10 QDC.COM.06
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,013 6,20 0,71 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

11 QDC.COM.07
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE B1 0,70 1,00 1,00 16,01 0,016 6,20 0,88 6,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

12 QDC.COM.08
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,042 3,70 1,37 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

13 QDC.COM.09
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,042 3,70 1,37 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

14 QDC.COM.10
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,045 3,70 1,47 10,0 1 IDR+DTM 25+20

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

15 QDC.COM.11
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,052 3,70 1,70 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

16 QDC.COM.12
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,052 3,70 1,70 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

17 QDC.COM.13
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,057 3,70 1,86 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

18 QDC.COM.14
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,057 3,70 1,86 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

19 QDC.COM.15
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,065 3,70 2,12 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

20 QDC.COM.16
ILUM. E
PTUGs 860,00 0,80 0,69 0,91 0,75 MONOFÁSIC

A
1406,06 127 11,07 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,65 0,065 3,70 2,10 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

21 QDC.COM.17
ILUM. E
PTUGs 880,00 0,80 0,70 0,91 0,77 MONOFÁSIC

A
1423,60 127 11,21 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 16,86 0,076 3,70 2,48 10,0 1 IDR+DTM 25+25

PTUE 600,00 1,00 0,60 0,92 0,65

22 QDC.CERE
ILUM. E
PTUGs 3520,00 0,65 2,29 0,91 2,51

BIIFÁSICA 1226,61 1283,66 220 11,41 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 17,16 0,047 3,70 0,90 10,0 2 IDR+DTM 40+32
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

23 QDC.HORTIF
ILUM. E
PTUGs 11000,00 0,65 7,15 0,91 7,85

TRIFÁSICA 2510,70 2724,68 2610,55 220 20,59 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 30,96 0,056 3,70 1,94 10,0 3 IDR+DTM 40+50
PTUE 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00

24 QDC.FRUT.01
ILUM. E
PTUGs 1700,00 0,80 1,36 0,92 1,48

BIIFÁSICA 1782,61 1434,78 220 14,62 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 21,99 0,075 3,70 1,84 10,0 2 IDR+DTM 25+32
PTUE 1600,00 1,00 1,60 0,92 1,74

25 QDC.FRUT.02
ILUM. E
PTUGs 1700,00 0,80 1,36 0,92 1,48

BIIFÁSICA 1695,65 1521,74 220 14,62 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 21,99 0,075 3,70 1,84 10,0 2 IDR+DTM 25+32
PTUE 1600,00 1,00 1,60 0,92 1,74

26 QDC.FRUT.03
ILUM. E
PTUGs 1700,00 0,80 1,36 0,92 1,48

BIIFÁSICA 1695,65 1521,74 220 14,62 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 21,99 0,087 3,70 2,14 10,0 2 IDR+DTM 25+32
PTUE 1600,00 1,00 1,60 0,92 1,74

27 QDC.FRUT.04
ILUM. E
PTUGs 1700,00 0,80 1,36 0,92 1,48

BIIFÁSICA 1695,65 1521,74 220 14,62 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 21,99 0,087 3,70 2,14 10,0 2 IDR+DTM 25+32
PTUE 1600,00 1,00 1,60 0,92 1,74

28 QDC.FRUT.05
ILUM. E
PTUGs 1700,00 0,80 1,36 0,92 1,48

BIIFÁSICA 1521,74 1695,65 220 14,62 EPR/XLPE D 0,70 0,95 1,00 21,99 0,095 3,70 2,34 10,0 2 IDR+DTM 25+32
PTUE 1600,00 1,00 1,60 0,92 1,74

29 QDC.LANCH
ILUM. E
PTUGs 6193,48 0,65 4,03 0,92 4,38

TRIFÁSICA 2940,81 2994,57 3544,42 220 24,88 EPR/XLPE D 0,80 0,95 1,00 32,73 0,038 3,70 1,59 10,0 3 IDR+DTM 40+40
PTUE 5869,57 0,80 4,70 0,92 5,10

30 QGBT.CENTRAL
ILUM. E
PTUGs 21716,00 0,70 15,20 0,92 16,52

TRIFÁSICA 14905,33 14905,33 14905,33 220 117,35 EPR/XLPE B1 0,70 0,95 1,00 176,46 0,010 1,10 0,59 35,0 3 DTM 125
PTUE 24970,00 0,75 25,94 0,92 28,19

TOTAL (CMG - CENTRO DE MEDIÇÃO GERAL) 108,2 0,92 118,1 TRIFÁSICA 38253 39863 39947 220 310 EPR/XLPE D 1,00 0,95 1,00 326 0,025 0,26 0,92 185,0 3 DTM 300

O FATOR DE DEMANDA NÃO FOI APLICADO NA BOMBA DE INCÊNDIO, VISTO ASSIM COMO CIRCUITO EXCLUSIVO (NÃO ENTRANDO NO CÁLCULO DOS PTUEs DO QGBT, MAS SENDO CONTABILIZADO NO
VALOR TOTAL).

OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS DESCRITOS NA PLANILHA ACIMA SÃO REFERENTES AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, E NÃO NA PLANILHA DE MEDIÇÃO
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2,5 10 127 440 ILUM. BOX CARNE (01-11)

2 2,5 10 127 360 ILUM. BOX CARNE (12-20)

3 4,0 10 127 1000 PTUGs BOX CARNE (01-05)

4 4,0 16 127 1200 PTUGs BOX CARNE (06-11)

5 2,5 10 127 1100 PTUGs BOX CARNE (12-15)

6 2.5 10 127 1100 PTUGs BOX CARNE (16-20).

7 - 10 127 - RESERVA

9 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

8 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2,5 10 127 200 ILUM. BOX SERVIÇOS (01-10)

2 2,5 10 127 360 ILUM. BOX SERVIÇOS (11-19)

3 4,0 16 127 1200 PTUGs BOX SERVIÇOS (16-19)

4 4,0 16 127 1800 PTUGs BOX SERVIÇOS (11-15)

5 4,0 16 127 1100 PTUGs BOX SERVIÇOS (01-05)

6 2.5 10 127 1000 PTUGs BOX SERVIÇOS (06-10).

7 - 10 127 - RESERVA

9 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

8 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 300 ILUM. BOX LATICÍNIO (01-10)

2 4,0 16 127 1500 PTUGs BOX LATICÍNIO (01-05)

3 4,0 16 127 1500 PTUGs BOX LATICÍNIO (06-10)

4 - 10 127 - RESERVA

6 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 220 ILUM. BOX SEC&MOL (01-11)

2 4,0 16 127 1500 PTUGs BOX SEC&MOL (01-05)

3 2,5 16 127 1200 PTUGs BOX SEC&MOL (06-09)

4 - 10 127 - RESERVA

6 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 80 ILUM. COMÉRCIO (TIPO 01 A 07)

2 2,5 10 127 800 PTUGs  COMÉRCIO (TIPO 01 A 07)

3 2,5 10 127 600 PTUE  COMÉRCIO (TIPO 01 A 07)

4 - 10 127 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 80 ILUM. COMÉRCIO (TIPO 08 A 15)

2 2,5 10 127 800 PTUGs  COMÉRCIO (TIPO 08 A 15)

3 2,5 10 127 600 PTUE  COMÉRCIO (TIPO 08 A 15)

4 - 10 127 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 60 ILUM. COMÉRCIO 16

2 2,5 10 127 800 PTUGs  COMÉRCIO 16

3 2,5 10 127 600 PTUE  COMÉRCIO 16

4 - 10 127 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 80 ILUM. COMÉRCIO 17

2 2,5 10 127 800 PTUGs  COMÉRCIO 17

3 2,5 10 127 600 PTUE  COMÉRCIO 17

4 - 10 127 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 220 ILUM. BOX CEREAIS (01-11)

2 2,5 16 127 1500 PTUGs BOX CERAIS (01-05)

3 4,0 16 127 1800 PTUGs BOX SEC&MOL (06-11)

4 - 10 127 - RESERVA

6 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

5 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 220 ILUM. BOX HORTIFRUTI (01-11)

4 4,0 16 127 1500 PTUGs BOX HORTIFRUTI (01-05)

5 6,0 16 127 1800 PTUGs BOX HORTIFRUTI (06-11)

6 4,0 16 127 1800 PTUGs HORTIFRUTI (10-12;21-23)

10 - 10 127 - RESERVA

12 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

11 - 10 127 - RESERVA

2 1,5 10 127 220 ILUM. BOX HORTIFRUTI (12-22)

3 1,5 10 127 260 ILUM. BOX HORTIFRUTI (22-35)

7 4,0 16 127 1800 PTUGs HORTIFRUTI (13-15;24-26)

8 6,0 16 127 1800 PTUGs HORTIFRUTI (16-18;27-29)

9 6,0 16 127 1600 PTUGs HORTIFRUTI (19-20;30-35)

13 - 10 220 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 200 ILUM. FRUTEIRA  (TIPO 01 A 05)

2 2,5 10 127 800 PTUGs FRUTEIRA  (TIPO 01 A 05)

3 2,5 10 127 700 PTUGs FRUTEIRA  (TIPO 01 A 05)

6 - 10 127 - RESERVA

8 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

7 - 10 127 - RESERVA

4 2,5 10 127 600 FREEZER  (TIPO 01 A 05)

5 2,5 10 127 1000 EQUIP. ESPECIAL FRUTEIRA  (TIPO 01 A 05)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 200 ILUM. BOX REFEIÇÃO (01-10)

4 4,0 10 127 1000 PTUGs BOX REFEIÇÃO (06-10)

5 6,0 10 127 1200 PTUGs LANCHONETE (01-04)

6 4,0 10 127 1200 PTUGs LANCHONETE (05-08)

9 4,0 16 127 1800 GELADEIRA LANCHONETE (07-09)

11 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

10 - 10 127 - RESERVA

2 1,5 10 127 240 ILUM. LANCHONETE (01-08)

3 4,0 10 127 1100 PTUGs BOX REFEIÇÃO (01-05)

7 6,0 16 127 1800 GELADEIRA LANCHONETE (01-03)

8 4,0 16 127 1800 GELADEIRA LANCHONETE (04-06)

12 - 10 220 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 6,0 32 220 6443 QTFL.CIRC

4 16,0 40 127 11870 QTFL.CIRC&ESC

5 16,0 70 220 18985 QDC.ADMIN

6 - - 220 - RESERVA

DJ-QDC
2 6,0 25 220 3198 QTFL.PM&VS

3 16,0 32 220 6170 QTFL.MANUT

7 - - 220 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 325 ILUM. CIRCULAÇÃO LATERAL E WC MASC.

4 2,5 10 127 800 PTUGs DEPÓSITO E WC FEMININO

5 2,5 10 127 1000 PTUE EQUIP. ESPECIAL CIRC. LATERAL

6 2,5 10 220 1000 PTUE EQUIP. ESPECIAL CIRC. ESTACION.

10 - 10 127 - RESERVA

12 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

11 - 10 127 - RESERVA

2 1,5 10 127 218 ILUM. DEP, RAMPA, WC FEM. E ESCADA

3 4,0 10 127 1100 PTUGs CIRC. LAT., CIRC. EST. E WC MASC.

7 2,5 10 127 1000 PTUE EQUIP. ESPECIAL CIRC. ESTACION.

8 2,5 10 127 1000 PTUE EQUIPAMENTO ESPECIAL RAMPA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 258 ILUM. PM BOX, WC, VIG.SANIT. E ESCADA

2 2,5 10 127 600 PTUGs PM BOX E WC

3 2,5 10 127 500 PTUGs VIG.SANITÁRIA E CIRC. DE ENTRADA

4 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTU's

5 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTU's

7 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

6 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 120 ILUM.  SETOR DE MANUTENÇÃO

2 2,5 10 127 1100 PTUGs  SETOR DE MANUTENÇÃO

3 2,5 10 220 1000 PTUE EQUIPAMENTO ESPECIAL 

4 2,5 10 127 1000 PTUE EQUIPAMENTO ESPECIAL

5 4,0 16 220 2950 BOMBA HIDRÁULICA 3CV

7 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

6 - 10 127 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2,5 10 127 560 ILUM. CIRCULAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS 

4 6,0 16 127 1500 ILUM. CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.1,2,3

5 6,0 16 127 1200 ILUM. CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.4,5

6 6,0 10 127 800 ILUM. CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.5,6

15 - 10 127 - RESERVA

17 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

16 - 10 127 - RESERVA

2 2,5 10 127 600 ILUM. CIRCULAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS 

3 1,5 10 127 200 ILUM. RECEP., ESCRIT. E WC MASC. E FEM.

7 6,0 10 127 800 ILUM. CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.7,8

8 2,5 10 127 80 ILUM. FACHADA

9 4,0 10 127 600 PTUGs CIRCULAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS

10 2,5 10 127 800 PTUGs RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO

11 2,5 10 127 900 PTUGs ESCRITÓRIO

12 2,5 10 127 1100 PTUGs WC MASCULINO E FEMININO

13 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTU's

14 2,5 16 220 1600 SPLIT 12000 BTU's

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 265 ILUM.  WC FEM. E MASC. E CIRCULAÇÃO

2 2,5 10 127 800 PTUGs WC MASC. E FEM. E CIRCULAÇÃO

3 10,0 50 220 11770 QTFL.AGRIC

4 6,0 25 220 6190 QTFL.IND&COM

9 - - 220 - RESERVA

DJ-QDC

8 - - 127 - RESERVA

8 - - 127 - RESERVA

10 - - 220 - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 190 ILUM. WC, SAL. DE SEC. DE IND.E COM. E A.S.

2 2,5 10 127 900 PTUGs SALA ADMIN INDUSTRIA E COM.

3 4,0 16 127 1600 PTUGs WC, SAL. DE SEC. DE IND.E COM. E A.S.

4 2,5 16 220 1600 SPLIT 12000 BTU's

5 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTU's

8 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

7 - 10 127 - RESERVA

6 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTU's

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1,5 10 127 200 ILUM. SALAS DE SEC. DE AGRIC. E WC

4 4,0 10 127 1000 PTUGs SALA ADMIN SECRETARIA AGRIC.

5 6,0 16 127 1500 PTUGs SALA TÉCNICA SECRET. DA AGRIC.

6 2,5 10 220 950 SPLIT 9000 BTUs

9 6,0 32 220 3920 SPLIT 36000 BTUs

11 - 10 220 - RESERVA

DJ-QDC

10 - 10 127 - RESERVA

2 1,5 10 127 200 ILUM. SALA TÉCNICA SEC. DA AGRICULTURA

3 2,5 10 127 900 PTUGs SALA SECRETÁRIO AGRICULTURA

7 2,5 16 220 1600 SPLIT 12000 BTUs

8 2,5 16 220 1600 SPLIT 12000 BTUs
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PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.CARNE-UC01 (BOX CARNE)
1 BOX CARNE (01 - 11) ILUM 440,00 0,80 550,00 MONOFÁSICA 550,00 127 4,33 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 5,41 0,035 17,30 2,06 2,5 1 DTM 10

2 BOX CARNE (12 - 20) ILUM 360,00 0,80 450,00 MONOFÁSICA 450,00 127 3,54 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 4,43 0,025 17,30 1,21 2,5 1 DTM 10

3 BOX CARNE (01 - 05) PTUGs 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 10,70 0,030 10,80 2,18 4 1 DTM 10

4 BOX CARNE (06 - 11) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 12,84 0,016 10,80 1,40 4 1 DTM 16

5 BOX CARNE (12 - 15) PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 11,77 0,016 17,30 2,05 2,5 1 DTM 10

6 BOX CARNE (16 - 20) PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 11,77 0,008 17,30 1,03 2,5 1 DTM 10

TOTAL
5200,00 0,90 5782,61 TRIFÁSICO

1854,3
5 1645,65 2282,61 220 15,18

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.SERV-UC02 (BOX SERVIÇOS)
1 BOX SERVIÇOS  (01 - 10) ILUM 200,00 0,80 250,00 MONOFÁSICA 250,00 127 1,97 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 2,46 0,020 17,30 0,54 2,5 1 DTM 10

2 BOX SERVIÇOS  (11- 19) ILUM 360,00 0,80 450,00 MONOFÁSICA 450,00 127 3,54 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 4,43 0,035 17,30 1,69 2,5 1 DTM 10

3 BOX SERVIÇOS  (16 - 19) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 12,84 0,020 10,30 1,67 4 1 DTM 16

4 BOX SERVIÇOS  (11 - 15) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 19,26 0,010 10,30 1,25 4 1 DTM 16

5 BOX SERVIÇOS  (01 - 05) PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 11,77 0,025 10,30 1,91 4 1 DTM 16

6 BOX SERVIÇOS  (06 - 10) PTUGs 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 10,70 0,035 10,30 2,43 4 1 DTM 16

TOTAL
5660,00 0,91 6243,48 TRIFÁSICO

2206,5
2

1754,3
5

2282,6
1 220 16,38

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.LATIC-UC03 (BOX LATICÍNIO)

1 BOX LATICÍNIO  (01 -
10) ILUM 300,00 0,80 375,00 MONOFÁSICA 375,00 127 2,95 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 3,69 0,025 27,80 1,62 1,5 1 DTM 10

2 BOX LATICÍNIO  (01 -
05) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 16,05 0,020 10,30 2,08 4 1 DTM 16

3 BOX LATICÍNIO  (06 -
10) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 16,05 0,012 10,30 1,25 4 1 DTM 16

TOTAL
3300,00 0,91 3635,87 BIFÁSICO

2005,4
3

1630,4
3 0,00 220 16,53

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.SEC&MOL-UC04 (BOX SECOS E MOLHADOS)

1
BOX SECOS&MOL  (01 -

09) ILUM 220,00 0,80 275,00 MONOFÁSICA 275,00 127 2,17 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 2,71 0,020 27,80 0,95 1,5 1 DTM 10

2
BOX SECOS&MOL  (01 -

05) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 16,05 0,020 10,30 2,08 4 1 DTM 16

3
BOX SECOS&MOL  (06 -

09) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 12,84 0,012 17,30 1,68 2,5 1 DTM 16

TOTAL
2920,00 0,91 3209,78 BIFÁSICO 0,00

1630,4
3

1579,3
5 220 14,59

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.COMER.01-(UC05-19;UC21) (TIPO BOX COMÉRCIO (01-15;17))

1 BOX COMÉRCIO
(01-15;17) ILUM 80,00 0,80 100,00 MONOFÁSICA 100,00 127,00 0,79 EPR/XPL

E B1 0,80 1,00 1,00 0,98 0,012 27,80 0,21 1,5 1 DTM 10

2 BOX COMÉRCIO
(01-15;17) PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127,00 6,85 EPR/XPL

E B2 0,80 1,00 1,00 8,56 0,012 17,30 1,12 2,5 1 DTM 10

3 BOX COMÉRCIO
(01-15;17) PTUE 600,00 0,92 652,17 MONOFÁSICA 652,17 127,00 5,14 EPR/XPL

E B3 0,80 1,00 1,00 6,42 0,012 17,30 0,84 2,5 1 DTM 10

TOTAL
1480,00 0,91 1621,74 MONOFÁSICO

1621,7
4 0,00 0,00 127 12,77

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.COM.16-UC20 (BOX COMÉRCIO 16)
1 BOX COMÉRCIO 16 ILUM 60,00 0,80 75,00 MONOFÁSICA 75,00 127 0,59 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 0,74 0,012 27,80 0,16 1,5 1 DTM 10

2 BOX COMÉRCIO 16 PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127 6,85 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 8,56 0,012 17,30 1,12 2,5 1 DTM 10

3 BOX COMÉRCIO 16 PTUEs 600,00 0,92 652,17 MONOFÁSICA 652,17 127 5,14 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 6,42 0,012 17,30 0,84 2,5 1 DTM 10

TOTAL
1460,00 0,91 1596,74 MONOFÁSICO 0,00 0,00 1596,7

4 127 12,57

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.HORTIF-UC23 (BOX HORTIFRUTI)

1
BOX HORTIFRUTI  (01 -

11) ILUM 220,00 0,80 275,00 MONOFÁSICA 275,00 127 2,17 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 2,71 0,030 27,80 1,42 1,5 1 DTM 10

2
BOX HORTIFRUTI  (12 -

22) ILUM 220,00 0,80 275,00 MONOFÁSICA 275,00 127 2,17 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 3,09 0,015 27,80 0,71 1,5 1 DTM 10

3
BOX HORTIFRUTI  (22 -

35) ILUM 260,00 0,80 325,00 MONOFÁSICA 325,00 127 2,56 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 3,66 0,020 27,80 1,12 1,5 1 DTM 10

4
BOX HORTIFRUTI  (01 -

05) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 16,05 0,030 10,30 3,12 4 1 DTM 16

5
BOX HORTIFRUTI  (06 -

11) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 19,26 0,035 7,10 3,01 6 1 DTM 16

6
BOX HORTIFRUTI

(10-12;21-23) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 22,01 0,015 10,30 1,87 4 1 DTM 16

7
BOX HORTIFRUTI

(13-15;24-26) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 22,01 0,020 10,30 2,50 4 1 DTM 16

8
BOX HORTIFRUTI

(16-18;27-29) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 22,01 0,025 7,10 2,15 6 1 DTM 16

9
BOX HORTIFRUTI

(19-20;30-35) PTUGs 1600,00 0,92 1739,13 MONOFÁSICA 1739,13 127 13,69 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 19,56 0,035 7,10 2,68 6 1 DTM 16

TOTAL 11000,00 0,91 12070,65 TRIFÁSICA
3861,9

6
4188,0

4
4020,6

5 220 31,68

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.FRUT.(01-05) (UC24-28) (FRUTEIRA ATACADO 01-05)
1 FRUTEIRA ATACADO 01 ILUM 200,00 0,80 250,00 MONOFÁSICA 250,00 127 1,97 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 2,81 0,015 27,80 0,65 1,5 1 DTM 10

2 FRUTEIRA ATACADO 01 PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127 6,85 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 9,78 0,015 17,30 1,40 2,5 1 DTM 10

3 FRUTEIRA ATACADO 01 PTUGs 700,00 0,92 760,87 MONOFÁSICA 760,87 127 5,99 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 8,56 0,015 17,30 1,22 2,5 1 DTM 10

4 GELADEIRA/FREEZER PTUE 600,00 0,92 652,17 MONOFÁSICA 652,17 127 5,14 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 7,34 0,015 17,30 1,05 2,5 1 DTM 10

5 EQUIPAMENTO
ESPECIAL PTUE 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 12,23 0,015 17,30 1,75 2,5 1 DTM 10

TOTAL 3300,00 0,91 3619,57 BIFÁSICO
1956,5
2 0,00

1663,0
4 220 16,45

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.CIRC-UC30 (CENTRAL)

1 CIRCULAÇÃO LATERAL E WC
MASCULINO ILUM 325,00 0,80 406,25 MONOFÁSICA 406,25 127 3,20 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 4,57 0,025 27,80 1,75 1,5 1 DTM 10

2 DEPÓSITO, RAMPA, WC
FEMININO E ESCADA

ILUM 218,00 0,80 272,50 MONOFÁSICA 272,50 127 2,15 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 3,07 0,025 27,80 1,17 1,5 1 DTM 10

3

CIRCULAÇÃO LATERAL,
CIRCULAÇÃO

ESTACIONAMENTO E WC
MASCULINO

PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 13,45 0,025 10,80 2,00 4 1 DTM 10

4 DEPÓSITO E WC FEMININO PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127 6,85 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 9,78 0,020 17,30 1,87 2,5 1 DTM 10

5 EQUIPAMENTO ESPECIAL
CIRC. LATERAL PTUE 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 12,23 0,020 17,30 2,33 2,5 1 DTM 10

6
EQUIPAMENTO ESPECIAL

CIRCULAÇÃO
ESTACIONAMENTO

PTUE 1000,00 0,92 1086,96 BIFÁSICA 543,48 543,48 220 4,94 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 7,06 0,025 17,30 0,97 2,5 2 DTM 10

7
EQUIPAMENTO ESPECIAL

CIRCULAÇÃO
ESTACIONAMENTO

PTUE 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 12,23 0,012 17,30 1,40 2,5 1 DTM 10

8 EQUIPAMENTO ESPECIAL
RAMPA PTUE 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 12,23 0,020 17,30 2,33 2,5 1 DTM 10

TOTAL 6443,00 0,91 7091,79 TRIFÁSICA
2772,5

0
2173,9

1
2145,3

8 220 18,61

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.AGRIC-UC30 (CENTRAL)
1 SALAS DE SECRETARIAS DE

AGRICULTURA E WC ILUM 200,00 0,80 250,00 MONOFÁSICA 250,00 127 1,97 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 2,81 0,020 27,80 0,86 1,5 1 DTM 10

2 SALA TÉCNICA SECRETARIA
DA AGRICULTURA

ILUM 200,00 0,80 250,00 MONOFÁSICA 250,00 127 1,97 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 2,81 0,030 27,80 1,29 1,5 1 DTM 10

3 SALA SECRETÁRIO
AGRICULTURA

PTUGs 900,00 0,92 978,26 MONOFÁSICA 978,26 127 7,70 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 11,00 0,015 17,30 1,57 2,5 1 DTM 10

4 SALA ADMIN SECRETARIA
AGRICULTURA PTUGs 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 12,23 0,020 10,30 1,39 4 1 DTM 10

5 SALA TÉCNICA SECRETARIA
DA AGRICULTURA

PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 18,34 0,030 7,10 2,15 6 1 DTM 16

6 SPLIT 9000 BTUs PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 4,69 0,010 17,30 0,37 2,5 2 DTM 10

7 SPLIT 12000 BTUs PTUE 1600,00 0,92 1739,13 BIFÁSICA 869,57 869,57 220 7,91 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 7,91 0,005 17,30 0,31 2,5 2 DTM 16

8 SPLIT 12000 BTUs PTUE 1600,00 0,92 1739,13 BIFÁSICA 869,57 869,57 220 7,91 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 9,88 0,010 17,30 0,62 2,5 2 DTM 16

9 SPLIT 36000 BTUs PTUE 3920,00 0,92 4260,87 BIFÁSICA 2130,43 2130,43 220 19,37 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 24,21 0,020 7,10 1,25 6 2 DTM 32

TOTAL 11870,00 0,92 12967,39 TRIFÁSICO
4603,2

6
4630,4

3
3733,7

0 220 34,03

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.CERE-UC22 (BOX CEREAIS)
1 BOX CERAIS  (01 - 11) ILUM 220,00 0,80 275,00 MONOFÁSICA 275,00 127 2,17 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 2,71 0,020 27,80 0,95 1,5 1 DTM 10

2 BOX CERAIS  (01 - 05) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP
E B2 0,80 1,00 1,00 16,05 0,01 17,30 1,75 2,5 1 DTM 16

3 BOX CERAIS  (06 - 11) PTUGs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B3 0,80 1,00 1,00 19,26 0,02 10,80 2,62 4 1 DTM 16

TOTAL 3520,00 0,91 3861,96 BIFÁSICA 0,00 1905,4
3

1956,5
2 220 17,55

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.ADMIN-UC30 (CENTRAL)

1
WC FEMININO E MASCULINO E

CIRCULAÇÃO ILUM 265,00 0,80 331,25 MONOFÁSICA 331,25 127 2,61 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 3,26 0,015 27,80 0,86 1,5 1 DTM 10

2
WC MASCULINO E FEMININO E

CIRCULAÇÃO PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127 6,85 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 8,56 0,015 17,30 1,40 2,5 1 DTM 10

3 QTFL.AGRIC QE 11770,00 0,92 12858,15 TRIFÁSICA 4603,26 4630,43 3733,70 220 33,74 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 33,74 0,030 3,70 1,70 10 3 IDR+DTM 50

4 QTFL.IND&COM QE 6190,00 0,92 6759,24 TRIFÁSICA 2139,67 2364,13 2255,43 220 17,74 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 17,74 0,015 7,10 0,86 6 3 IDR+DTM 32

TOTAL 19025,00 0,91 20818,20 TRIFÁSICO
7074,1

8
6994,5

7
6858,7

0 220 54,63

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.CIRC&ESC-UC30 (CENTRAL)

1 CIRCULAÇÃO SETOR DE
SERVIÇOS ILUM 560,00 0,80 700,00 MONOFÁSICA 700,00 127 5,51 EPR/XLP

E B1 1,00 1,00 1,00 5,51 0,035 17,30 2,63 2,5 1 DTM 10

2 CIRCULAÇÃO SETOR DE
SERVIÇOS ILUM 600,00 0,80 750,00 MONOFÁSICA 750,00 127 5,91 EPR/XLP

E B1 1,00 1,00 1,00 5,91 0,035 17,30 2,82 2,5 1 DTM 10

3 RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E WC
MASCULINO E FEMININO

ILUM 200,00 0,80 250,00 MONOFÁSICA 250,00 127 1,97 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 1,97 0,020 27,80 0,86 1,5 1 DTM 10

4 CIRCULAÇÃO CENTRAL
FIL.1,2,3 ILUM 1500,00 0,80 1875,00 MONOFÁSICA 1875,00 127 14,76 EPR/XLP

E B1 1,00 1,00 1,00 14,76 0,040 7,10 3,30 6 1 DTM 16

5 CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.4,5 ILUM 1200,00 0,80 1500,00 MONOFÁSICA 1500,00 127 11,81 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 11,81 0,035 7,10 2,31 6 1 DTM 16

6 CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.5,6 ILUM 800,00 0,80 1000,00 MONOFÁSICA 1000,00 127 7,87 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 7,87 0,040 7,10 1,76 6 1 DTM 10

7 CIRCULAÇÃO CENTRAL FIL.7,8 ILUM 800,00 0,80 1000,00 MONOFÁSICA 1000,00 127 7,87 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 7,87 0,050 7,10 2,20 6 1 DTM 10

8 FACHADA ILUM 80,00 0,80 100,00 MONOFÁSICA 100,00 127 0,79 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 0,79 0,100 17,30 1,07 2,5 1 DTM 10

9 CIRCULAÇÃO SETOR DE
SERVIÇOS PTUGs 600,00 0,92 652,17 MONOFÁSICA 652,17 127 5,14 EPR/XLP

E B1 1,00 1,00 1,00 5,14 0,040 10,80 1,75 4 1 DTM 10

10 RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO PTUGs 800,00 0,92 869,57 MONOFÁSICA 869,57 127 6,85 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 6,85 0,010 17,30 0,93 2,5 1 DTM 10

11 ESCRITÓRIO PTUGs 900,00 0,92 978,26 MONOFÁSICA 978,26 127 7,70 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 7,70 0,012 17,30 1,26 2,5 1 DTM 10

12 WC MASCULINO E FEMININO PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 9,41 0,020 17,30 2,56 2,5 1 DTM 10

13 SPLIT 9000 BTU's PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 4,69 0,050 17,30 1,85 2,5 2 DTM 10

14 SPLIT 12000 BTU's PTUE 1600,00 0,92 1739,13 BIFÁSICA 869,57 869,57 220 7,91 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 11,29 0,012 17,30 0,75 2,5 2 DTM 16

TOTAL 11690,00 0,86 13642,39 TRIFÁSICO
4444,5

7
4714,1

3
4483,7

0 220 35,80

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentaç
ão

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QGBT-UC30 (CENTRAL)

1 QTFL.CIRC QE 6443,00 0,91 7091,79 TRIFÁSIC
A

2772,50 2173,91 2145,38 220 18,61 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 18,61 0,030 6,20 1,57 6 3 DTM 32

2 QTFL.PM&VS QE 3258,00 0,91 3580,22 TRIFÁSIC
A

1355,11 1168,48 1059,78 220 9,40 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 9,40 0,035 6,20 0,93 6 3 DTM 25

3 QTFL.MANUT QE 6170,00 0,87 7091,95 TRIFÁSIC
A

2352,51 2787,30 1850,34 220 18,61 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 18,61 0,075 2,34 1,48 16 3 DTM 32

4 QTFL.CIRC&ESC QE 11870,00 0,86 13852,45 TRIFÁSIC
A

4444,57 4714,13 4483,70 220 36,35 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 36,35 0,040 2,34 1,55 16 3 DTM 40

5 QDC.ADMIN QE 19025,00 0,91 20818,20 TRIFÁSIC
A

7074,18 6994,57 6858,70 220 54,63 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 54,63 0,036 2,34 2,09 16 3 DTM 70

6 BOMBA DE INCÊNDIO 5CV +
2CV (JOCKEY) PTUE 7210,00 0,85 8482,35 TRIFÁSIC

A
2827,45 2827,45 2827,45 220 22,26 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 27,83 0,079 1,51 1,21 25 3 DTM 40

TOTAL
46766,0

0 0,89 52434,62 TRIFÁSIC
O

17998,8
7

17838,3
8

16397,9
0 220 137,61

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.IND&COM-UC30 (CENTRAL)

1
WC E SALAS DE

SECRETÁRIAOS DE INDUSTRIA
E COMÉRCIO E ANTESALA

ILUM 190,00 0,80 237,50 MONOFÁSICA 237,50 127 1,87 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 2,67 0,025 27,80 1,02 1,5 1 DTM 10

2 SALA ADMIN INDUSTRIA E
COM. PTUGs 900,00 0,92 978,26 MONOFÁSICA 978,26 127 7,70 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 11,00 0,012 17,30 1,26 2,5 1 DTM 10

3

SALA ADMIN INDUSTRIA E
COM., ANTESALA, SALA

SECRETÁRIO INDUSTRIA E
COMÉRCIO

PTUGs 1600,00 0,92 1739,13 MONOFÁSICA 1739,13 127 13,69 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 19,56 0,025 10,80 2,91 4 1 DTM 16

4 SPLIT 12000 BTU's PTUE 1600,00 0,92 1739,13 BIFÁSICA 869,57 869,57 220 7,91 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 11,29 0,010 17,30 0,62 2,5 2 DTM 10

5 SPLIT 9000 BTU's PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 6,71 0,015 17,30 0,55 2,5 2 DTM 10

6 SPLIT 9000 BTU's PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 6,71 0,020 17,30 0,74 2,5 2 DTM 10

TOTAL 6190,00 0,92 6759,24 TRIFÁSICO
2139,6

7
2364,1

3
2255,4

3 220 17,74

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.MANUT-UC30 (CENTRAL)

1
 SETOR DE

MANUTENÇÃO ILUM 120,00 0,80 150,00 MONOFÁSICA 150,00 127 1,18 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 1,48 0,015 27,80 0,39 1,5 1 DTM 10

2
 SETOR DE

MANUTENÇÃO PTUGs 1100,00 0,92 1195,65 MONOFÁSICA 1195,65 127 9,41 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 11,77 0,012 17,30 1,54 2,5 1 DTM 10

3 EQUIPAMENTO
ESPECIAL PTUE 1000,00 0,92 1086,96 BIFÁSICA 543,48 543,48 220 4,94 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 6,18 0,015 17,30 0,58 2,5 2 DTM 10

4 EQUIPAMENTO
ESPECIAL PTUE 1000,00 0,92 1086,96 MONOFÁSICA 1086,96 127 8,56 EPR/XLP

E B1 0,80 1,00 1,00 10,70 0,015 10,30 1,04 4 1 DTM 16

5 BOMBA HIDRÁULICA
3CV

PTUE 2950,00 0,85 3470,59 TRIFÁSICA 1156,86 1156,86 1156,86 220 9,11 EPR/XLP
E B1 1,00 1,00 1,00 9,11 0,018 10,30 0,77 4 3 DTM 16

TOTAL 6170,00 0,88 6990,15 TRIFÁSICO
2352,5

1
2787,3

0
1850,3

4 220 18,34

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QTFL.PM&VS-UC30 (CENTRAL)

1  PM BOX, WCs, VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E ESCADA

ILUM 258,00 0,80 322,50 MONOFÁSICA 322,50 127 2,54 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 3,17 0,030 27,80 1,67 1,5 1 DTM 10

2 PM BOX E WC PTUGs 600,00 0,92 652,17 MONOFÁSICA 652,17 127 5,14 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 6,42 0,012 17,30 0,84 2,5 1 DTM 10

3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
CIRCULAÇÃO DE ENTRADA PTUGs 500,00 0,92 543,48 MONOFÁSICA 543,48 127 4,28 EPR/XLP

E D 0,70 1,00 1,00 6,11 0,030 17,30 1,75 2,5 1 DTM 10

4 SPLIT 9000 PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E B1 0,80 1,00 1,00 5,87 0,010 17,30 0,37 2,5 2 DTM 10

5 SLIPT 9000 PTUE 950,00 0,92 1032,61 BIFÁSICA 516,30 516,30 220 4,69 EPR/XLP
E D 0,70 1,00 1,00 6,71 0,030 17,30 1,11 2,5 2 DTM 10

TOTAL
3258,00 0,91 3583,37 TRIFÁSICO

1355,1
1

1168,4
8

1059,7
8 220 9,40

PLANILHA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
Nº do

circuito
Local ou Equipamento Tipo de

circuito
Potência

(W) Cosφ Potência
(VA)

Tipo de
Alimentação

Potência por fase (VA) Tensão
(V)

Corrente
Nominal In

(A)

Isolação
do

condutor

Ref. do met.
de inst. FCA FCT FCS

Corrente
Corrigida

Ic (A)

Comp. de
circuito

(km)

Queda de
tensão unitária

(V/A.km)

Queda de
Tensão (%)

Seção do
condutor
(mm²)

Proteção

R S T Nº de polos Dispositivo(s) Corrente (A)

QDC.LANCH-UC29 (LANCHONETE)
1 BOX REFEIÇÃO (10-17) ILUM 160,00 0,80 200,00 MONOFÁSICA 200,00 127 1,57 EPR/XLP

E B1 0,70 1,00 1,00 2,25 0,035 27,80 1,21 1,5 1 DTM 10

2 LANCHONETE (01-09) ILUM 360,00 0,80 450,00 MONOFÁSICA 450,00 127 3,54 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 5,06 0,020 27,80 1,55 1,5 1 DTM 10

3 BOX REFEIÇÃO (10-13) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 14,67 0,033 10,80 2,88 4 1 DTM 10

4 BOX REFEIÇÃO (14-17) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 14,67 0,025 10,80 2,18 4 1 DTM 10

5 LANCHONETE (01-04) PTUGs 1200,00 0,92 1304,35 MONOFÁSICA 1304,35 127 10,27 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 14,67 0,016 10,80 1,40 4 1 DTM 16

6 LANCHONETE (05-09) PTUGs 1500,00 0,92 1630,43 MONOFÁSICA 1630,43 127 12,84 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 18,34 0,010 10,80 1,09 4 1 DTM 16

7
GELADEIRA

LANCHONETE (01-03) PTUEs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 22,01 0,018 7,10 1,55 6 1 DTM 20

8
GELADEIRA

LANCHONETE (04-06) PTUEs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B2 0,70 1,00 1,00 22,01 0,012 10,80 1,57 4 1 DTM 20

9
GELADEIRA

LANCHONETE (07-09) PTUEs 1800,00 0,92 1956,52 MONOFÁSICA 1956,52 127 15,41 EPR/XLP
E B1 0,70 1,00 1,00 22,01 0,008 10,80 1,05 4 1 DTM 20

TOTAL 11020,00 0,91 12063,04 TRIFÁSICA
3710,8

7
3786,9

6
4565,2

2 220 31,66
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ÁREA CONSTRUÍDA:DATA:

ELÉTRICO

COBERTURA - SPDA
EL
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50 mm²
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CABO DE AÇO GALVANIZADO ENCORDOADO POR IMERSÃO A QUENTE DE
SEÇÃO NOMINAL 50 MM² COM FIOS DA CORDOALHA DE DIÂMETRO MÍNIMO
DE 1,7 MM.

MINICAPTOR AÉREO EM AÇO GALVANIZADO DE 60 CM DE ALTURA COM
DIÂMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 10 MM COM BASE PLANA.

DESCIDA DE CABOS EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE DE
50 MM² CONECTADOS À MALHA CAPTORA, CONECTADO NO PILAR
METÁLICO  POR TERMINAL DE COMPRESSÃO OU SIMILAR.

SIMBOLOGIA DE CABO DA MALHA CAPTORA - CABO DE AÇO
GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE DE 50 MM² .

SIMBOLOGIA DE CONEXÕES DE CABOS DE AÇO DA MALHA CAPTORA - POR
GRAMPOS, CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT BOLT OU SOLDA EXOTÉRMICA.

PILAR METÁLICO TRLIÇADO UTILIZADO COM DESCIDA NATURAL DAS
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

LEGENDA
NOTAS

1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS UNIDADES INDICADAS;

2 - TODAS AS CONEXÕES ILUSTRADAS NO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO DEVEM SER
INTERLIGADAS POR CONCTORES ESPECÍFICOS TIPO SPLIT-BOLT/GRAMPOS SOLDADAS POR
SOLDA EXOTÉRMCA;

3 - EM HIPÓTESE NENHUMA OS CABOS PODEM SER QUEBRADOS EM 90° (EX: L);

4 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS QUE POSSIVELMENTE SE LOCALIZAR NA COBERTURA DA
EDIFICAÇÃO (ATENAS, MASTROS, ETC) DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PRÓXIMO
DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA
POSSÍVEL DESCARGA;

5 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DA IMPLANTAÇÃO DEVERÃO SER
ATERRADAS;

6 - O SUBSISTEMA DE DESCIDA DEVERÁ SER EXECUTADO ATRAVÉS DO PILAR METÁLICO DA
PRÓPRIA EDIFICAÇÃO (DESCIDA NATURAL (VER DETALHE 01)).  APÓS O FIM DO PILAR METÁLICO
A DESCIDA CONTINUA POR UM CONDUTOR DE COBRE DE 35 MM² ATÉ O SUBSISTEMA DE
ATERRAMENTO;

7- TODA A MALHA DE CAPTAÇÃO DEVERÁ SER EM CABO DE AÇO GALVANIZADO #50 mm² FIXADO
NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (CHECAR DETALHES);

8 - O DIMENSIONAMENTO DESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA
FOI FEITO A LUZES DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NA EDIFICAÇÃO, LEVANDO
EM CONTA A ALTA TAXA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, POR SER UM MERCADO CENTRAL DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO. DIANTE DISSO SEGUE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:

NÍVEL DE PROTEÇÃO DO SPDA PROJETADO: I
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE CONDUTORES DA MALHA: 6 x 10,40 METROS
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS DESCIDAS: 11 METROS
NÚMERO DE CAPTORES: 38
DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE CAPTORES: 6,36 METROS

9 - O ARQUIVO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVE SER LIDO ANTES DA
EXECUÇÃO DESTE PROJETO.

10 - VISANDO PRATICAMENTE ANULAR A PROBABILIDADE DE UMA DESCARGA ATMOSFÉRICA
PERFURAR O TELHADO E PROVOCAR GOTEJAMENTOS (MANUTENÇÃO CORRETIVA
EMERGENCIAL), A MALHA CAPTORA FOI DIMENSIONADA. UM TENHADO COM ESPESSURA MAIOR
PODERIA SER APLICADO (DA ORDEM DE 8 A 10 VEZES), ENTRETANTO NÃO FOI LEVANTADO ESSE
QUESTIONAMENTO POR INVIABILIDADE TÉCNICA).

Conector de pressão tipo
split-bolt em aço para cabo de
aço galvanizado #50 mm²

Terminal de compressão em aço com 1 furo
para cabo de aço galvanizado #50 mm²,
incluindo parafuso inox cabeça sextavada
Ø1/4" 1.1/4" c/ porca e arruela de aço

Cabo de aço galvanizado a
quente encordoado de 50 mm² a
7 fios.

Eletroduto de PVC rígido anti-chamas 3/4"

Solda exotérmica tipo cabo chapa para cabo
de cobre nú de 35 mm² a 7 fios

Pilar metálico

pilar de concreto armado
de apoio estrutural ao
pilar metálico

Furo no telhado impermeabilizado
por silicone específico p/telhado
metalizado
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SECRETARIA
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AGRICULTURA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 A = 45,05m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 54,30m²

 P1 R1 F1

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

BOX 11

HORTIFRUTI

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

CIRCULAÇÃO FRUTEIRA ATACADO

CIRCULAÇÃO CEREAIS

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,42m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 72,76m²

 P1 R1 F1

 A = 65,87m²

 P1 R1 F1

 A = 45,40m²

 P1 R1 F1

 A = 16,50m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ORIENTAL DO MERCADO

 A = 109,85m²

 P1 R1 F1

P1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

 A = 5,20m²

 P1 R1 F1

P2

P2

P2

 A = 14,80m²

 P1 R1 F2

P3P3
P3 P3

 A = 19,80m²

 P1 R1 F3

 A = 24,70m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 21,40m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

P2

via estacionamento

 A = 16,80m²

 P2 R2 F3

depósito

 A = 7,45m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ESTACIONAMENTO

 A = 26,45m²

 P1 R1 F3

W.C. MASCULINO

 A = 15,70m²

 P2 R2 F3

W.C. FEMININO

P2

P3P3P3P3P3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 21,41m²

 P1 R1 F3

P1

 A = 18,90m²

 P1 R1 F3

calçada

calçada

calçada

 A = 3,28m²

 P2 R2 F3

 A = 10,90m²

 P1 R1 F3

 A = 258,58m²

 P1 R1 F1

 A = 73,55m²

 P1 R1 F1

 A = 111,46m²

 P1 R1 F1

 A = 134,40m²

 P1 R1 F1

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,70m²  A = 5,70m²  A = 5,70m²  A = 5,70m²  A = 5,70m² A = 5,70m² A = 5,70m² A = 5,70m² A = 5,70m²

 P1 R1 F3

 A = 8,70m²

 P1 R1 F1

 A = 4,70m²
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 P1 R2 F2 A = 7,40m²

 P1 R1 F3
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 P1 R2 F2
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 A = 8,37m²
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P1

P5

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 8,14m²

 P1 R2 F2

 A = 11,90m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 10,25m²

 P1 R2 F1

 A = 9,85m²

 P1 R2 F1

 A = 15,23m²

 P1 R2 F3

P6

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 94,41m²

 P1 R1 F1
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P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13
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P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13

P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

 A = 4,76m²

 P1 R1 F3

P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

 P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3  P1 R1 F3
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CIRCULAÇÃO COMÉRCIOS

 A = 65,87m²
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DET-01
PROFUNDIDADE MÍNIMA DA MALHA: 0,50 M
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DET-01 DET-01 DET-01 DET-01 DET-01 DET-01

DET-01

DET-01

DET-01

DET-01DET-01DET-01DET-01DET-01DET-01

DET-01

DET-01

DET-01

1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS UNIDADES INDICADAS;

2 
INTERLIGADAS POR SOLDA EXOTÉRMCA;

3 - EM HIPÓTESE NENHUMA OS CABOS PODEM SER QUEBRADOS EM 90° (EX: L);

4 -
EDIFICAÇÃO
DE
CORRENTE DE DEFEITO OU FUGA);

5 
ATERRADAS;

6 -
NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (CHECAR DETALHES);

7 -
ATERRAMENTO
DEVERÃO
EDIFICAÇÃO
PRÓPRIOS (EX: TERRÔMETRO);

8 -
CAIXAS
EM
CAIXAS;

9 - O ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER CONECTADO AO BEP;

10 
DEVE SER DE 1,20 M.

11 
ANTES DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO.
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NOTAS

1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS UNIDADES INDICADAS;

2 - TODAS AS CONEXÕES ILUSTRADAS NO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO DEVEM SER
INTERLIGADAS POR SOLDA EXOTÉRMCA;

3 - EM HIPÓTESE NENHUMA OS CABOS PODEM SER QUEBRADOS EM 90° (EX: L);

4 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS QUE POSSIVELMENTE SE LOCALIZAR NA DENTRO DA
EDIFICAÇÃO (GUARDA CORPOS, TELAS, PERFIS, GRADES) DEVERÃO SER INTERLIGADAS À BARRA
DE TERRA (PREFERÊNCIA NO BEL OU BEP), PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO
CORRENTE DE DEFEITO OU FUGA);

5 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DA IMPLANTAÇÃO DEVERÃO SER
ATERRADAS;

6 - TODA A MALHA DE CAPTAÇÃO DEVERÁ SER EM CABO DE AÇO GALVANIZADO #50 mm² FIXADO
NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (CHECAR DETALHES);

7 - APÓS A EXECUÇÃO DA MALHA, DEVERÁ SER EFETUADA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE
ATERRAMENTO QUE DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL A 5 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
DEVERÃO SER REALIZADAS DUAS MEDIÇÕES, UMA SEM A CONEXÃO DO ATERRAMENTO DA
EDIFICAÇÃO E OUTRA COM A CONEXÃO DESTA, COM COMPROVAÇÃO VIA EQUIPAMENTOS
PRÓPRIOS (EX: TERRÔMETRO);

8 - NOS LOCAIS ONDE HOUVER INTERFERÊNCIA ENTRE  A MALHA DE ATERRAMENTO E AS
CAIXAS DE PASSAGEM, A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÁ PASSAR ABAIXO DAS MESMAS E
EM HIPÓTESE NENHUMA AS CONEXÕES EXOTÉRMICAS DEVERÃO SER FEITAS DENTRO DAS
CAIXAS;

9 - O ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER CONECTADO AO BEP;

10 - A DISTÂNCIA ENTRE OS CONDUTORES DE TERRA DA MALHA E A PARADE DA EDIFICAÇÃO
DEVE SER DE 1,20 M.

11 - O ARQUIVO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SPDA DEVE SER LIDO
ANTES DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO.

50 mm²

CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO NOMINAL 50 MM² ENCORDOADO COM 7 FIOS
DE 3 MM.

CAIXA DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES 300 X 315 MM (TAMPA EM FERRO
FUNDIDO) COM CONEXÃO ENTRE CABOS E HASTES VERTICAIS 5/8" 3,0 M
LISA VIA SOLDA EXOTÉRMICA APROPRIADA PARA CADA CASO.

SIMBOLOGIA DE CABO DA MALHA DO ATERRAMENTO - CABO DE COBRE
NÚ DE 50 MM² A 7 FIOS DE 3 MM .

PILAR METÁLICO TRLIÇADO UTILIZADO COM DESCIDA NATURAL DAS
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

LEGENDA

Cobre nú

BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL DE TERRA
METALIZADA NAS DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM.
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1 PLANTA BAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA
ESCALA 1:125
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CAIXA D'ÁGUA
EXISTENTE

CAPACIDADE 2.000 L
(ver detalhe)

CAIXA D'ÁGUA
EXISTENTE

CAPACIDADE 2.000 L
(ver detalhe)

2 DETALHE ESQUEMÁTICO DA CAIXA D'ÁGUA
RECALQUE/ DISTRIBUIÇÃO/ LIMPEZA
ESCALA 1:50
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DETALHE ESQUEMÁTICO DO RAMAL DE ENTRADA

PADRÃO DE LIGAÇÃO E MEDIÇÃO DE ÁGUA 

ESC.: 1/25

ITEM

01

02

03

04

05

HIDRÔMETRODE 3m³/h x 3/4"

CONJ. DE TUBETE C/ PORCA DE METAL P/ HIDRÔMETRO DO ITEM-01

REGISTRO DE ESFERA C/ CABEÇA QUADRADA-PVC ROSCA MACHO E FÊMEA - 3/4´´

LUVA PVC - SOLDA x ROSCA - 25mm

JOELHO 90º PVC - SOLDA x ROSCA - 25mm

RELAÇÃO DE MATERIAL
QUANT.

01

02

01

02

02

05

04 03 02 01 02 04

NÍVEL DO TERRENO

CAIXA METÁLICA C/ TAMPA E PORTA

CADEADO - 50cm (LARG.) x 30cm (ALT.)

x 12cm(PROF.) - (MEDIDAS MÍNIMAS) P/

PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL.

D'ÁGUA ELEVADA = Ø25mm

VAI ABASTECER A CAIXA

05

05

05

06

06 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3/4" 01

Boxes: 140 unidades

Litros de água por Box: 25L

Q=140 x 25= 3.500L/dia

05

01

PLANTA DE ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
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FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

DES.: ELVIRA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

PROJETO DE REFORMA-CAPANEMA/PA

CAPANEMA

SEPLAN

 Projeto de Revitalização da Central de

Abastecimento

TV. DOS JURUNAS  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

DATA:AGOSTO | 2021
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FRUTEIRA ATACADO

01

ÁREA CARNE (AÇOUGUE)

PM BOX

W.C

CIRCULAÇÃO EXTERNA SERVIÇOS

CIRCULAÇÃO AO PUBLICO

RUA 28 DE OUTUBRO
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p
r
o

j
e

ç
ã

o
 
c
o

b
e

r
t
u

r
a

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX10 BOX 11

BOX 14

BOX 15 BOX 16

BOX 17 BOX 18
BOX 19
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BOX 13

CIRCULAÇÃO LACTICÍNIO

CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE

CARNE

CARNE
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BOX 01
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BOX 17

P13

P13

LATICÍNIO

P13

P13

BOX 18

SERVIÇOS

P13

BOX 10

LATICÍNIO

 P1 R2 F3

SERVIÇOS

BOX 19

CHUVEIROS

8

 A = 4,90m²

8/8

 + 0,45

 + 0,97

 + 2,46

 + 0,30

 + 0,15

 2%

 + 0,08

 2%

 2%

p
r
o

j
e

ç
ã

o
 
c
o

b
e

r
t
u

r
a

porta armário

acesso pedestre

acesso pedestre

BOX 21 BOX 22

BOX 32 BOX 33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P

c
D

P13

ø32

AF-2

AF-3

ø32

AF-4

ø32

AF-1

ø32

1 PLANTA BAIXA DE ÁGUA FRIA - TÉRREO
ESCALA 1:125

Tubulação pelo

piso ø 25 mm

Tubulação pelo

piso ø 25 mm

Tubulação pelo

piso ø 25 mm

Tubulação pelo

piso ø 25 mm

Tubulação pelo

piso ø 25 mm Ver
Isométrico 1

Ver
Isométrico 2

Ver
Isométrico 4

Ver
Isométrico 3

ø32 mm

H
I
D

R
Ô

M
E

T
R

O

c
a
v
a
l
e
t
e
 
3
/
4
"

PVC 32mm

AL-1

ø32

ø32 mm

20
mm

25mm 25
mm20
mm

20
mm

20mm

20
mm

25
mm

20
mm

25mm25mm 25mm

20
mm

20
mm

20mm

25
mm

20mm

PV
C 

25
mm

PV
C 

25
mm

PV
C 

25
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

20
mm

PVC 25mm20mm

20
mm

20
mm

20mm

PVC 25mm PVC 25mm

Registro de gaveta bruto ABNT
3/4"                                                                         4 pç

LISTA DE MATERIAIS
Aparelho

Bomba de acordo com os cálculos específicos
1 1/4"                                                                          2pç

Al
im

en
taç

ão
Ág

ua
 fr

ia

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável
32 mm                                                                      2 pç

Tubos
32 mm                                                                29.00 m

Aparelhos
Chuveiro
20 mm - 1/2"                                                            3 pç
Mictório de descarga contínua
1/2"                                                                          2 pç
Torneira de lavatório
25mm - 1/2"                                                           28 pç
Vaso sanitário c/ cx acoplada
1/2"                                                                          9 pç
Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1 1/2"
40 mm - 1 1/2"                                                         2 pç

Metais

Registro de pressão c/ canopla cromada
1/2"                                                                         3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável
32 mm                                                                     7 pç

Tubos
32 mm                                                                32,10 m

Tê 90° soldável
32 mm                                                                    3 pç

Joelho 90° soldável
25 mm                                                                     7 pç
Joelho 90° soldável
20 mm                                                                    36 pç

Tê 90° soldável
25 mm                                                                   25 pç
Tê 90° soldável
20 mm                                                                   17 pç

Tubos
25 mm                                                              115,60 m
Tubos
20 mm                                                                    32 m

Registro de gaveta bruto ABNT
1/2"                                                                        11 pç

Adpt sold. curto com bolsa rosca
25 mm - 3/4"                                                            7 pç
20 mm - 1/2"                                                          37 pç

Legenda das indicações

DH Ducha Higienica

CH Chuveiro - 20mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1"

LV Lavatório 20 mm - 1/2"

MIC

Mictório 20 mm -1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VR
Valvula de retenção vertical c/ PVC soldável - 1.1/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Ver
Isométrico 5

P9P9

LIMPEZA DA
CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA
CAPACIDADE 2.000 L
(VER DETALHE)

AF-1

ø32

PVC 32mm

PV
C 

32
mm

PV
C 

32
mm

CAIXA D'ÁGUA
CAPACIDADE 2.000 L
(VER DETALHE)

PVC 32mm

25 mm

AF-2

ø32

25
 m

m

20 mm

25
 m

m

PVC 32mm

PVC 32mm

AF-3

ø32

AF-4

ø32

1 PLANTA BAIXA DE ÁGUA FRIA - MEZANINO
ESCALA 1:125

Tubulação passa

acima da cinta

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

25 mm

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

25 mm

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

PIA

20 mm - 1/2"

FILTRO

20 mm - 1/2"

25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm

LV

20 mm - 1/2"

VS

20 mm - 1/2"

LV

20 mm - 1/2"

VS

20 mm - 1/2"

VS

20 mm - 1/2"

VS

20 mm - 1/2"

LV

20 mm - 1/2"

LV

20 mm - 1/2"

Ver
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Ver
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Isométrico 8
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na parede
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Ø3/4''RG
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Ø3/4''RG

2 ADP 25x3/4''

Ø3/4''RG
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Tubulação embutida

na parede

Segue para

banheirio

PNE

2 ADP 20x1/2''

Ø1/2''RG

2 ADP 20x1/2''

Ø1/2''RG
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VS

20 mm - 1/2"

VS

20 mm - 1/2"

LV

20 mm - 1/2"

LV

20 mm - 1/2"

ø

2

5

 

m

m

2 ADP 20x1/2''

Ø1/2''RG

Tubulação

embutida na

parede

Registro de gaveta bruto ABNT
1"                                                                             1 pç

LISTA DE MATERIAIS
Aparelho

Bomba de acordo com os cálculos específicos
1 1/4"                                                                          2pç

Al
im

en
taç

ão
Ág

ua
 fr

ia

PVC rígido soldável
Adpt sold. longo com flange p/ cx d'água
32 mm - 1"                                                               8 pç
Joelho 90° soldável
32 mm                                                                      4 pç
Tubos
32 mm                                                                  11.3 m

Aparelhos
Torneira de lavatório
20mm - 1/2"                                                           17 pç
Vaso sanitário c/ cx acoplada
1/2"                                                                          9 pç
Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1 1/2"
40 mm - 1 1/2"                                                         1 pç

Metais

Registro de pressão c/ canopla cromada
1/2"                                                                         3 pç
Válvula de descarga de baixa pressão
1 1/2"                                                                      1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável
32 mm                                                                     5 pç

Tubos
32 mm                                                                61,40 m

Joelho 90° soldável
25 mm                                                                     9 pç
Joelho 90° soldável
20 mm                                                                    37 pç

Tê 90° soldável
25 mm                                                                   15 pç
Tê 90° soldável
20 mm                                                                   12 pç

Tubos
25 mm                                                                81,80 m
Tubos
20 mm                                                                36,15 m

Adpt sold. curto com bolsa rosca
32 mm - 1"                                                               1 pç
25 mm - 3/4"                                                            3 pç
20 mm - 1/2"                                                          39 pç

Registro de gaveta bruto ABNT
3/4"                                                                         1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2"                                                                         3 pç

Cruzeta soldável
32 mm                                                                     1 pç
Cruzeta soldável
20 mm                                                                     2 pç

Tê 90° soldável
32 mm                                                                     1 pç

Legenda das indicações

DH Ducha Higienica

CH Chuveiro - 20mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1"

LV Lavatório 20 mm - 1/2"

MIC

Mictório 20 mm -1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VR
Valvula de retenção vertical c/ PVC soldável - 1.1/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

05

03

INDICADOS

C
O

N
T

E
Ú

D
O

O
B

R
A

P
R

O
P

R
I
E

T
Á

R
I
O

PRANCHA

ENDEREÇO:
Rua João Pessoa nº 148

Centro | Capanema | Pará | CEP 68.700.020

FONES:
(91) 34625893

E-MAIL:
secplanejamento2017@gmail.com

ESC.: INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

PROJETO DE REFORMA-CAPANEMA/PA

CAPANEMA

SEPLAN

DATA:AGOSTO | 2021

E
N

G
.
 
C

I
V

I
L

 Projeto de Revitalização da Central de

Abastecimento

TV. DOS JURUNAS  CEP: 68.700.000 CAPANEMA/PA

DES.: ELVIRA BARROS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ELVIRA N. M. BARROS

CAU/PA: A128752-4

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
1910

AutoCAD SHX Text
GRE

AutoCAD SHX Text
1910

AutoCAD SHX Text
FACERE

AutoCAD SHX Text
PRO

AutoCAD SHX Text
SSUM



FRUTEIRA ATACADO

01

PM BOX

CIRCULAÇÃO EXTERNA SERVIÇOS

CIRCULAÇÃO AO PUBLICO

R U A  2 8  D E  O U T U B R O

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX10 BOX 11

BOX 12

CIRCULAÇÃO LACTICÍNIO

CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE CARNE

CARNE

BOX 01

LATICÍNIO

BOX 02

LATICÍNIO

BOX 01

SECOS

BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09

COMÉRCIO

01

COMÉRCIO

02

COMÉRCIO

03

COMÉRCIO

04

COMÉRCIO

05

COMÉRCIO

06

COMÉRCIO

07

COMÉRCIO

08

sobe

BOX 03

HORTIFRUTI

BOX 04

HORTIFRUTI

BOX 12

HORTIFRUTI

BOX 13

HORTIFRUTI

BOX 14 BOX 15

HORTIFRUTI HORTIFRUTI

BOX 23

HORTIFRUTI

BOX 24

HORTIFRUTI

BOX 25 BOX 26

BOX 03

CEREAIS

BOX 04

CEREAIS

CIRCULAÇÃO SECOS E MOLHADOS

SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS SECOS

FRUTEIRA ATACADO

BOX 01

HORTIFRUTI

BOX 02

HORTIFRUTI

BOX 01

CEREAIS

BOX 02

CEREAIS

HORTIFRUTIHORTIFRUTI

SETOR DE SERVIÇOS

BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10BOX 02

SERVIÇO

BOX 01

SERVIÇOS

SECRETARIA

DE

AGRICULTURA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 A = 45,05m²

 P1 R1 F1

 A = 53,80m²

 P1 R1 F1

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,27m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 6,10m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 P1 R2 F2

 A = 5,73m²

 A = 19,20m²

 P1 R1 F3

depósito

 A = 7,45m²

 P1 R1 F3

CIRCULAÇÃO

ESTACIONAMENTO

 A = 26,45m²

 P1 R1 F3

P3P3P3P3P3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 20,05m²

 P1 R1 F3

 A = 21,41m²

 P1 R1 F3

P1

 A = 18,90m²

 P1 R1 F3

calçada

calçada

calçada

 A = 3,28m²

 P2 R2 F3

 A = 9,98m²

 P1 R1 F3

 A = 258,58m²

 P1 R1 F1

 A = 73,55m²

 P1 R1 F1

 A = 111,46m²

 P1 R1 F1

 A = 134,40m²

 P1 R1 F1

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,65m²

 P1 R1 F3

 A = 5,70m²

 P1 R1 F3

 A = 8,70m²

 P1 R1 F1

 A = 7,40m²

 P1 R1 F3

P1

acesso pedestre

P1

P5

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 4,48m²

 P1 R2 F2

 A = 8,14m²

 P1 R2 F2

 A = 7,46m²

 P1 R2 F3

P6

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

P7
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P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13
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P13P13P13P13P13P13P13P13P13

P13 P13 P13 P13

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

 A = 5,18m²

 P1 R1 F3

P13 P13P13P13
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J3
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 8
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R
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A
 
8
%

RAMPA 8%

sobesobe

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 A = 8,65m²

 P1 R2 F3

 + 0,60

 + 0,45

 + 0,30

 + 0,08

 + 0,00
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 + 0,45
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 2%
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ESTACIONAMENTO 11 CARROS

 + 0,45  + 0,45  + 0,45  + 0,45  + 0,45  + 0,45
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 + 0,45 + 0,45

 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45

 + 0,45  + 0,45  + 0,45  + 0,45  + 0,45

 + 0,08

 + 0,15

 + 0,45

 + 0,15

 + 0,15

 P4
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1 PLANTA ESGOTO SANITÁRIO - TÉRREO
ESCALA 1:125
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LISTA DE MATERIAIS
Caixas de passagem

Caixa de gordura
CG 60 x 60 cm                                                             7 pç

Es
go

to

Caixa de inspeção esgoto simples
CE 60 x 60 cm                                                           10 pç

PVC acessórios
Caixa sifonada
150 x 150 x 50 mm                                                      6 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40
100 mm - 40  mm                                                       68 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2"                                                                   28 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4" - 2"                                                                    2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1"                                                                                8 pç
Válvula p/ pia
1"                                                                               20 pç

PVC Esgoto

Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm                                                         1 pç
Cap
100 mm                                                                    11 pç
Curva 90 curta
100 mm                                                                    11 pç
40 mm                                                                        4 pç
Joelho 45°
100 mm                                                                     6 pç
50 mm                                                                       2 pç
40 mm                                                                     18 pç
Joelho 90°
40 mm                                                                     62 pç
Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2"                                                         20 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa
150 mm                                                                1,80 m
100 mm                                                            103,00 m
50 mm                                                                10,20 m
40 mm                                                                76,20 m

Tê sanitário
50 mm - 50 mm                                                         2 pç
40 mm - 40 mm                                                         1 pç

Unidades de Tratamento
Alça
Ferro                                                                         2 pç
Argamassa
Argamassa                                                          0,84 m³
Concreto
Concreto                                                              3,20 m³
Tampa
Hermética                                                                 2 pç

PVC Esgoto

Ve
nti

laç
ão Joelho 45°

50 mm                                                                        1 pç

Joelho 90°
50 mm                                                                        4 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2"                                                             3,30 m

Tê Sanitário
50 mm - 50 mm                                                           2 pç

Es
go

to

Tê 45°
50 mm                                                                       1 pç

Junção simples
100 mm - 100 mm                                                     8 pç
100 mm - 50 mm                                                       4 pç
100 mm - 40 mm                                                       2 pç
40mm - 40 mm                                                          4 pç
Tubo PVC ponta - bolsa c/ virola
100 mm - 4"                                                              24 m

TAS

TEF

CEF

CAS

CS - CAIXA SIFONADA (PVC)

- CAIXA DE ESGOTO FECAL

- CAIXA DE ÁGUA SERVIDA

- TUBO DE ESGOTO FECAL

- TUBO DE ÁGUA SERVIDA

TV - TUBO DE VENTILAÇÃO PRIMÁRIA

LEGENDA DE ESGOTO
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1 PLANTA ESGOTO SANITÁRIO - MEZANINO
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RaloRaloRaloRaloRaloRaloRaloRaloRalo
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LISTA DE MATERIAIS
Caixas de passagem

Caixa de gordura
CG 60 x 60 cm                                                             7 pç

Es
go

to

Caixa de inspeção esgoto simples
CE 60 x 60 cm                                                           10 pç

PVC acessórios
Caixa sifonada
150 x 150 x 50 mm                                                       5 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40
100 mm - 40  mm                                                       14 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2"                                                                    28 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4" - 2"                                                                    2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1"                                                                                6 pç
Válvula p/ pia
1"                                                                                9 pç

PVC Esgoto

Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm                                                         1 pç
Cap
100 mm                                                                    10 pç

Joelho 45°
100 mm                                                                     6 pç
50 mm                                                                       2 pç
40 mm                                                                     10 pç

Joelho 90°
100 mm                                                                    14 pç
50 mm                                                                        8 pç
40 mm                                                                      31 pç

Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário
50 mm                                                                       3 pç
40 mm                                                                     13 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm                                                               24,30 m
50 mm                                                                   5,80 m
40 mm                                                                 27,60 m

Unidades de Tratamento

PVC Esgoto

Ve
nti

laç
ão

Joelho 45°
50 mm                                                                        1 pç

Joelho 90°
50 mm                                                                        8 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2"                                                              2,45 m

Tê Sanitário
50 mm - 50 mm                                                           3 m
75 mm - 75 mm                                                           1 m

Alça
Ferro                                                                         2 pç
Argamassa
Argamassa                                                          0,84 m³
Concreto
Concreto                                                              3,20 m³
Tampa
Hermética                                                                 2 pç

Es
go

to

Junção simples
100 mm - 100 mm                                                     6 pç
100 mm - 50 mm                                                       3 pç
100 mm - 40 mm                                                       3 pç
40 mm - 40 mm                                                         6 pç

TAS

TEF

CEF

CAS

CS - CAIXA SIFONADA (PVC)

- CAIXA DE ESGOTO FECAL

- CAIXA DE ÁGUA SERVIDA

- TUBO DE ESGOTO FECAL

- TUBO DE ÁGUA SERVIDA

TV - TUBO DE VENTILAÇÃO PRIMÁRIA

LEGENDA DE ESGOTO

V=Q x 80%

V=3.500 x 0,8 = 2.800

L/dia

V=2.800/1000=2,8 m³
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